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1 UvVOD

Tyto zavazné pokyny pro Zadatele a prfijemce podpory v podprogramu Nova zelena Uspordm v ramci
Moderniza¢niho fondu — Bytové domy (dale jen ,zavazné pokyny”) vydané dle smérnice MZP ¢. 3/2021
o poskytovani prostiedkdi Moderniza¢niho fondu ze Statniho fondu Zivotniho prostredi CR uvadi
podminky a postupy stanovené pro administraci zadosti a poskytovani podpory v programu Nova
zelend Usporam financovaného z prostiedkd Moderniza¢niho fondu a jeho programu HOUSEnerg. Tyto
zavazné pokyny mohou byt aktualizovany. Pro Zadatele je zavazné znéni platné ke dni podéani zadosti.

2 ZAKLADNi ZASADY A PODMINKY POSKYTOVANI PODPORY

Podrobna definice vybranych dale pouzitych pojm je uvedena v kapitole 12.

Pro Ucely jednoznacného a jednotného vykladu, postupu a rovného pfistupu pfi posuzovani zadosti,
mize Fond ve spolupraci a se souhlasem MZP vydat metodické pokyny, kterymi stanovi nové, nebo
upravi Ci upfesni vybrané stavajici obecné uzivané postupy (realizace, revize, vypocty apod.). Tyto
metodické pokyny jsou zvefejnény na webovych strankach programu a jejich znéni platné ke dni podani
zadosti je pro zadatele zavazné.

2.1 Opravnéni zadatelé a prijemci podpory
a) Zadatelem o podporu mize byt pouze:

vlastnik stavajiciho bytového domu’,

- stavebnik nového bytového domu nebo osoba, které svéddi pravo jeho stavby,
- vlastnik bytové jednotky v pfipadé zadosti na vlastni bytovou jednotku,

- fyzicka osoba jako nabyvatel nové bytové jednotky (v postaveni Zadatele mUze byt také zajemce
o koupi nové bytové jednotky, ktery tento zajem prokaze pisemnou dohodou uzavienou se
stavebnikem nebo prvnim vlastnikem tohoto domu),

b) Zadatel musi zGstat vlastnikem budovy ¢i stavby, na kterou je z4dano o podporu, po celou dobu
administrace zadosti, tj. od podani zadosti az do vydani Rozhodnuti o poskytnuti financnich
prostredkd ze Statniho fondu Zivotniho prostiedi CR (dale jen ,rozhodnuti”). Vyjimky z tohoto
ustanoveni jsou umoznény pouze v pfipadech uvedenych v kapitole 10.

¢) Podporu nelze poskytnout v pfipadé ze:

- zadatel ma zavazky po Ih(ité splatnosti u financniho Gradu, spravy socialniho zabezpeceni,
Fondu, Ministerstva ¢i jiného organu verejné spravy;

" Pro bytova druZstva je ur¢ena samostatna vyzva programu.

Statni fond zZivotniho prostiedi CR, sidlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11
korespondenéni a kontaktni adresa: Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4; IC: 00020729
www.novazelenausporam.cz

5/65



* Kk

g k| /| Evroesks > > ) s
s komise RS investicni banka CESKE &

%
* ok

- zadatel nema pravo nakladat s nemovitosti v plném rozsahu, popt. je toto pravo omezeno, napf.
soudcovskou ¢i exekutorskou zastavou, je nafizena exekuce Ci prikaz k prodeji predmétu
podpory a predmét podpory je predmétem insolvencniho fizeni ¢i zajisténi podle trestniho fadu
(blize viz zakon ¢. 141/1961 Sb., trestni fad, ve znéni pozdéjsich predpisd, oddil Ctvrty — Zajisténi
véci dle § 78 a nasl.). Zastavy z dlvodu hypotéky a pljcky pro Gpravu predmétu podpory nejsou
na zavaduy;

- Zzadatel je podnikem v obtizich (v pfipadé relevantnich typt verejné podpory);

- Zzadatelem je obchodni spole¢nost, ve které verejny funkcionar uvedeny v § 2 odst. 1 pism. c)

zékona €. 159/2006 Sb. o stietu zajmG nebo jim ovladanad osoba vlastni podil predstavujici
alespon 25 % Ucasti spole¢nika v obchodni spole¢nosti;

- Zadatelem je obchodni spolecnost nebo fond a jejich majitelé (koneéni pfijemci) nejsou uvedeni
v evidenci skutecnych majiteld dle zdkona ¢. 37/2021 Sb., o evidenci skutecnych majiteld, v
platném znéni, popf. pozadovany vypis z evidence ani po vyzvé nedoloZi;

- Zadatelem je osoba, na kterou se vztahuji mezinarodni sankce, popf. to vylucuji jiné, zdkonem
stanovené divody;

2.2 Misto realizace projektu, podporované typy staveb

a) Podpora se poskytuje na opatfeni realizovana na bytovych domech? na tzemi Ceské republiky.

b) Definice bytového domu dle kapitoly 12 musi byt naplnéna pro budovu v navrhovaném stavu (tj. po
dokonceni realizace podporovanych opatreni) a nasledné po celou dobu udrzZitelnosti. V pfipadé,
kdy budova ve stavajicim stavu neplni definici bytového domu, je mozné poskytnout podporu pouze
v pfipadé, Ze pred zapocetim realizace opatfeni budova plnila Ucel vyzadujici vytapéni béhem celého
otopného obdobi v jeji prevazné Casti.

c) Ve spornych pfipadech stanovi kategorii stavby, pro potreby fizeni o zddosti o podporu, Statni fond
zivotniho prostredi Ceské republiky (dale jen ,Fond”).

2.3 Obecné podminky pro stanoveni a poskytovani podpory

a) Zadatel zodpovida za spravnost, pravdivost, Uplnost a aktualnost véech dokumentti predkladanych
Fondu a za soulad navrhu a realizace opatreni s obecné zavaznymi pravnimi predpisy a predlozenym
odbornym posudkem.

b) Podporovéna jsou pouze opatreni, kterd byla realizovana a uhrazena po 1. lednu 2021. Platby
provedené pred timto datem (vcetné zaloh) nejsou zplsobilym vydajem.

¢) Zakladni podpora (bez bonust uvedenych v kapitole 4.5 Dotacni bonusy) na jednotlivd opatfeni
(aktivity) v zadosti je omezena na max. 50 % prfimych realizacnich vydajl. Pfipadné dotacni bonusy
se do podpory na jednotlivad opatieni nezapocitavaji a jsou pfipocteny k celkové podpore, ktera je

2 Viz definice uvedend v kapitole 12
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souctem podpor na jednotliva opatfeni. Celkova vySe podpory nesmi presdhnout dolozitelné pfimé
realizacni vydaje.

Parametry slouzici pro stanoveni vyse podpory (soucet ploch konstrukci v m? objem v m3, vykon
v kW a kapacita v kWh) se zaokrouhluji na setiny, vzdy smérem dold. Hodnoty soucinitele prostupu
tepla, primérného soucinitele prostupu tepla a Ucinnosti (zdrojl, zpétného ziskavani tepla apod.)
navrhovanych vyrobk( jsou pro Ucel srovnani s hodnotami pozadovanymi pro splnéni podminek
programu porovnavany matematicky zaokrouhlené na dvé nebo vice platnych mist. Hodnoty mérné
potfeby tepla na vytapéni a vypoctené spotieby energii vyjadiené v kWh/m? se zaokrouhluji na cela
Cisla dle matematickych pravidel, vypoctené Uspory na desetiny procent.

V ramci zamezeni dvojiho financovani Zadatel neni opravnén na v Zadosti navrhovand opatieni
Cerpat prostredky z jinych Fond( EU, jinych nastrojd EU ¢i narodnich verejnych prostredkd s vyjimkou
vlastnich zdrojl zadatele nebo takovych typ(l dotaci, u kterych je takové pouziti v jejich podminkach
predpokladano. Pri vyuziti takovych vefejnych prostfedkd je zadatel povinen tuto skutecnost
oznamit Fondu nejpozdéji spolecné s dolozenim dokumentl k doloZeni realizace a zajistit, aby byly
tyto prostredky v predkladanych dokladech disledné oddéleny a bylo mozné prokazat, Ze nedochazi
nedovolenému prekryvu jednotlivych podpor. K dolozeni realizace projektu zadatel predlozi
vycisleni ziskané (predpokladané) podpory z jednotlivych verejnych zdrojl na pokryti pfimych
realizacnich vydajl opatreni. Fond je opravnén provést Upravu vyse poskytnuté podpory tak, aby
souhrnna vyse podpory z vefejnych zdroji nepresahovala dolozené primé realizacni vydaje pro
jednotliva opatfeni, popf. omezeni vyplyvajici pravidel verejné podpory apod.

Je-li to pro zadatele relevantni, veskeré vydaje projektu musi vést bud v Uletnictvi (dle zakona
¢. 563/1991 Sb., o Ucetnictvi, v platném znéni) nebo danové evidenci (dle zakona ¢. 586/1992 Sb.,
o danich z pfijm(, ve znéni pozdéjsich predpist). Zadatel je povinen viechny transakce souvisejici
s projektem oddélené identifikovat od ostatnich Ucetnich transakci s projektem nesouvisejicich
a vést analytickou evidenci s vazbou ke konkrétnimu projektu.

Podporu nelze poskytnout na opatreni a zmény opatreni, na kterd byla v minulosti pfijata podpora
z vefejnych prostfedkd, a u kterych neuplynula doba udrzitelnosti stanovend v podminkach
poskytnuté podpory. Nelze ji poskytnout ani na opatreni, kterd by snizovala ekologické pfinosy
téchto opatreni, zejména opatreni provadéna na stejnych konstrukcich nebo s obdobnym Gcelem,
napf. vymeéna ¢i instalace zdroje tepla na vytapéni, instalace zdroje pro ohrev vody, termické a
fotovoltaické systémy, a to vcetné OZE instalovanych jako soucast podporované novostavby v
oblasti podpory B této nebo predeslych vyzev programd NZU a obdobnych. Pokud byla poskytnuta
podpora na opatreni spolecné pro vice bytovych jednotek, nelze jiz cerpat obdobnou podporu na
tyto jednotky a opacné.

Podpora je povazovana za pfijatou, pokud doslo k jejimu pfipsani na Ucet Zadatele, a to i v pfipadech,
kdy pozdéji byla vracena.

Podpora muize byt poskytnuta na vsechny Uplné afadné podané zadosti, které budou kryty
disponibilnimi finanénimi prostiedky.
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j) V pripadé zjisténi nepovoleného dvojiho financovani, stietu zajmu3, zjisténi nezapsani skutecnych
majitell v evidenci, pokud tam méli byt zapsani, a v pfipadé korupce ¢i prokazaného podvodu bude
administrace zadosti ukoncena.

k) Zadatel je povinen dbat na dodrzovéani zasad ochrany pfirody, Fidit se jimi pfi navrhu a realizaci
opatreni, zejména dodrzet ustanoveni zakona ¢. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, ve znéni
pozdéjsich predpisu. Jedna se zejména o ochranu volné Zijicich ptakl a létajicich savci. Podminky
zajisténi jejich ochrany v kontextu predmétu podpory jsou uvedeny v metodickych pokynech
Ochrana volné zijicich ptak(, Rorys obecny (Apus apus) a zastupci netopyrli (Microchiroptera)
a Narazy volné zijicich ptakd do skel.

I) Pri provadéni zmén dokoncenych budov s vyskytem konstrukénich prvkl a materialG s obsahem
azbestovych vlaken je Zadatel povinen postupovat dle metodického pokynu Budovy s vyskytem
azbestu.

m) Podminkou pro poskytnuti podpory je splnéni relevantnich pozadavk( stanovenych Technickymi
pokyny k uplathovani zasady ,vyznamné neposkozovat” (DNSH) podle nafizeni o Nastroji pro
oziveni a odolnost (2021/C 58/01). Zadatel tyto pozadavky splni tim, Ze dodrzi pozadavky téchto
zavaznych pokyn0.

n) Zadatel musi nakladat se stavebnim odpadem véetné pouzitych obal(l dle hierarchie odpadového
hospodafstvi zejména ve smyslu zakona ¢. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znéni a pfilohy ¢.
24 k vyhlasce ¢. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady, v platném znéni. Prioritou je
predchazeni vzniku odpadu. Jestlize nelze vzniku odpadu predejit, pak musi dojit k jeho pfipravé
k opétovnému pouziti — recyklaci, a to v Urovni nejméné 70 % (hmotnostnich) stavebniho a
demoli¢niho odpadu neklasifikovaného jako nebezpecény?.

2.4 Zadost a dal$i ustanoveni

a) Jedna zadost mize obsahovat kombinaci opatfeni z vice podoblasti podpory.

b) Zadatel je povinen umoznit pofizeni fotodokumentace podporenych opatfeni Fondem povéienou
osobou a pouziti této fotodokumentace, technickych, ekonomickych a environmentalnich Gdajl ze
zadosti a jejich priloh za Ucelem prezentace projektl podporenych z programu.

3 Nap#:
e Sdéleni Komise ¢. 2021/C 121/01 Pokyny k zabrdnéni stfetu zdjm{ a jeho feseni podle financniho narizeni
e Smérnice (EU) 2015/849 — predchdzeni zneuZiti financniho systému k prani penéz a financovani terorismu
4 Splnéni poZadavku kontroluje a ve své Zavérecné zpravé potvrzuje odborny technicky dozor. BliZsi informace
naleznete napf. v Metodickém ndvodu Ministerstva Zivotniho prostredi:
https://www.mzp.cz/cz/stavebni_demolicni_odpady
nebo v Protokolu EU o nakladani se stavebnimi a demoli¢nimi odpady:
https.//www.mpo.cz/cz/stavebnictvi-a-suroviny/strategicke-dokumenty-pro-udrzitelne-stavebnictvi/protokol-eu-o-
nakladani-se-stavebnimi-a-demolicnimi-odpady--241557/ pfipadné v mezindrodnich standardech I1SO 20887.
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¢) Instalace podporovanych zafizeni vyuzivajicich energii z obnovitelnych zdrojd musi byt provedena
dodavatelem s opravnénimi dle § 10d zadkona ¢. 406/2000 Sb., o hospodareni energii, v platném

znéni.
d) Zadatel, ktery je zadavatelem podle § 4 odst. 1 aZ 3 zakona ¢.134/2016 Sb., o zadavani vefejnych

zakazek, v platném znéni, je povinen postupovat dle tohoto zakona.

e) Fond si vyhrazuje pravo posoudit kazdé podani individualné, zejména s ohledem na divody hodné
zvlastniho zretele ¢i odstranéni prilisné tvrdosti plynouci z jinak fadného Uredniho postupu Fondu.
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3 PREHLED OBLASTi PODPORY

Tabulka 1 - Prehled oblasti podpory

Oblast
podpory

Podoblast
podpory

Oznaceni

Podporovana opatreni

@

STATNI FOND
ZIVOTNIHO PROSTREDI
CESKE REPUBLIKY

Jednotkova

vyse podpory

[Ke]
Dilci Zatepleni pouze vybranych dil¢ich konstrukci
€ . VI , . 700 - 4 900
9 Zaklad Zakladni bézné zatepleni bytového domu .
< % ! Ké/m
= Optimalni | Komplexni doporucené zatepleni bytového domu (vice viz 4.1.1)
N
Pamatky Zatepleni pro pamatkové chranéného domu
8
> Novostavba bytového domu s velmi nizkou
(-] ‘g ' Pasiv energetickou naroénosti nebo nakup bytové jednotky 150 000 K¢/bj.
3 v takovém domé
c
Kotel na biomasu v¢. akumulacni nadrze nebo kotel b
Kotel-bio . S ; . 35 000 Ké/b.j.
na biomasu se samocinnou dodavkou paliva
Lokalni zdroj na bi Ci dodavk ¢/bj
Kamna o ‘a ni zdroj na |(,)ma%u sve ,samocmnou odavkou 35 000 K&/b.i.
paliva a teplovodnim vyménikem
TCA Tepelné cerpadlo vzduch-vzduch pro vytapéni 25 000/b,j.
1 TCV Tepelné cerpadlo vzduch-voda pro vytapéni 40 000/bj.
vyména Tev+ Tepelné Cerpadlo vzduch-voda pro vytapéni a ohiev 50 000/b .
zdrojl vody
tepla TCK Tepelne, C(vergl)adlo zemeé-voda nebo voda-voda, 50 000/b .
pro vytapeni
Tepelné Cerpadlo zemé-voda nebo voda-voda, -
o TCK+ peine cerpadio 60 000/b.].
- pro vytapéni a ohrev vody
1 v .
e CZT Napojeni na soustavu zasobovani teplem 15 000 K¢/bj.
v o -
-g. Kogenerace | Kombinovana vyroba elektfiny a tepla 35 000 K¢/bj.
L
-ﬁ co SOL Solarni termicky ohrev vody 13 000 K¢/kW
pfiprava FV Solarni fotovoltaicky ohfev vody 13 000 K¢/kW
teplé vod - ”
eple vody TC-V Tepelné cerpadlo pro ohrev vody 20 000 Kc/kw
c3 (vice viz
fotovoltaic FVE Fotovoltaické systémy pro vyrobu el. energie 433.1)
ké systémy
Cc4 S
S vZT Systémy vétrani se ZZT 35 000 K¢/bj.
vetrani
C5
teplo S
P , Predehiev | Centralni systém pro vyuziti tepla z odpadni vody 15 000 K¢/bj.
z odpadni
vody
0O aco D.1 Zelena Extenzivni zelena stfecha, sklon < 15° 800 K&/m?
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Podporovana opatieni

STATNI FOND
ZIVOTNIHO PROSTRED(
CESKE REPUBLIKY

Jednotkova
vyse podpory
[Ke]

zelena strecha Polointenzivni zelena stfecha, sklon < 15° 900 K¢&/m?
stfecha p
Intenzivni zelena stfecha, sklon < 15° 1000 K&/m?
Sikma zelena stiecha, sklon > 15° 1000 K&/m?
Zalivka Systém akumulace dest'ové vody pro zélivku zahrady
D2 Zalivka + Systém akumulace destové vody jako vody uzitkové a w
- wc pfipadné také pro zalivku vice viz
destovka 443.1)
&edi vod Systém pro vyuziti vycisténé odpadni a destové vody
eda voda+
jako vody uzitkové a pfipadné také pro zalivku
D3 25000
ekomobilit | Ekomobilita | Instalace dobijeci stanice v BD K¢/dobijeci
a bod
Bonus pro vybrané kraje, regiony a obce 10 %
. 20 000 az
Bonusy Kombinacni bonus 160 000 K&
az 60 000

Bonus za environmentalné Setrné feseni projektu
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4 OBLASTI PODPORY A PODMINKY POSKYTOVANI PODPORY

4.1 Oblast A - ZATEPLENI

V této oblasti podpory je podporovana vyména vyplni stavebnich otvorll a zatepleni obvodovych (i
vnitfnich konstrukci na obalce budovy pomoci tepelnéizolacnich material(®, které se stavaji trvalou
soucasti stavebni konstrukce.

Dle dosazenych energetickych parametrll budovy po realizaci Uspornych opatfeni se oblast
podpory A déli na tfi hlavni podoblasti podpory a na jednu podoblast, ve které mohou zadat pouze
pamatkové chranéné budovy.

Na bytovy diim (popf. vymezenou bytovou jednotku v ném) nelze soucasné uplatnovat vice zadosti v
oblasti podpory A. Dalsi zadost je mozné podat az po vyplaceni podpory v ramci predchozi zddosti nebo
po zpétvzeti predchozi zadosti, popf. po zastaveni fizeni o predchozi zadosti.

4.1.1 Vyse podpory pro oblast A

a) Maximalni vyse podpory se stanovi jako soucet podpory na jednotlivé konstrukce obalky budovy,
na kterych je provadéno opatreni dle energetického hodnoceni a zakladni podpory, kterad
zohlednuje napf. naklady na pfipravu odborného posudku, statické a jiné prizkumy, odborny
technicky dozor. Jednotkovou vysi podpory stanovuje tabulka 2. Narok na podporu nevznika, pokud
pro dany typ konstrukce, ¢i jeji vyznamnou &ast, nelze dolozit pfimé realizacni vydaje na provedeni
opatreni.

Tabulka 2 - VySe podpory v oblasti A — zatepleni

Podporovana opatreni

Typ konstrukce Diléi Zékladni  Optimalni  Pamatky
[K&/m?] [Ké/m?] [Ké/m?] [Ké/m?]

Stény vnéjsi, strechy, podlahy nad

venkovnim prostorem, lehké obvodové

viy L 700 900 1400 900

plasté, konstrukce k nevytapénym

prostorim a k sousedni budové

Vyplné otvor® 2 200 3000 4900 4900

Konstrukce k zeminé 800 1050 1700 1050

> Definice je uvedena v kapitole 12
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Podporovana opatreni

Typ konstrukce Zakladni Optimalni | Pamatky

[Ké/m?] [Ké/m?] [Ké/m?)]

Statické zajisténi a komplexni pfiprava

200
podkladu pred instalaci ETICS®
Eliminace tepelnych most( u stavajicich 3500
balkond a lodzii dle podlahové plochy balkonu/lodZie v navrhovaném stavu
Stinici technika 1500

Zakladni podpora (napf. vypracovani
. p pora (napf. vyp 50 000 K¢&/zadost
projektové dokumentace a posudku)

4.1.2 Podminky pro oblast A

a) Podminkou pro poskytnuti podpory v dané podoblasti podpory je dosazeni technickych parametr(,
které uvadi tabulka 3 a splnéni pozadavk{ vyhlasky ¢. 264/2020 Sb. o energetické narocnosti budov
ve znéni platném pfi podani Zadosti.

Tabulka 3 - Pozadované parametry v oblasti A - zatepleni

Podporovana opatreni

Pamatky Dilci Zakladni Optimalni

Sledovany parametr

Primérny soucinitel prostupu tepla bez pozadavku <10 Usmr | <084 Uemg

obalkou budovy

Soucinitel prostupu tepla Spineni pozadavkii vyhl.

Spinéni o
konstrukce na obalce budovy, na P nen! . < 0,7 Ug; C’v264/2020 Sb. a
. o L pozadavkd CSN 73 0540-2
které je provadéno opatreni ] .
zakona ¢.
Soucinitel prostupu tepla 406/2000 Sb.

ménénych vyplni otvor( svislych a CSN 73 0540-2 <06 * Urj/ fr

konstrukci na obalce budovy’

6 podporovand plocha je nejvyse shodnd s rozsahem podporovaného zatepleni
7 Splnéni podminky soucinitele prostupu tepla pro vyplné otvor( se posuzuje pro standardizované rozméry dle
vyhl. & 264/2020 Sb. o energetické ndrocnosti budov, priloha 5, cdst C, odst. 3, pism. b).
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Podporovana opatreni
Sledovany parametr

Pamatky Dilci Zakladni Optimalni

Procentni snizeni priimérného
soucinitele prostupu tepla obalkou > 10 % >20%
budovy oproti stavu pred realizaci
opatreni

Snizeni vypoctové hodnoty celkové
primarni energie z neobnovitelnych > 10 % >30%
zdrojl dodané do budovy
v MWh/rok.

Snizeni vypoctové hodnoty celkové
P / > 10%

dodané energie do budovy
v MWh/rok.

Uem,r - primérny soucinitel prostupu tepla referencni budovy v navrhovaném stavu, stanoveny v souladu s
vyhl & 264/2020 Sb., o energetické ndrocnosti budov, ve znéni pozdéjsich predpis.

Ur; -je Referencni hodnota soucinitele prostupu tepla j-té teplosménné konstrukce obdlky budovy stanovend
dle Prilohy ¢.1 odst. 6 vyhldsky ¢. 264/2020 sb.

b) Pamatkové chranéné budovy mohou pfi splnéni pfislusnych podminek vyuzit jakoukoliv podoblast
podpory. V pfipadé, kdy Zadatel dolozi stanovisko organu pamatkové péce, ze kterého vyplyvaji
takovd omezeni, kterd nedovoluji provést na podstatné ¢asti obalky budovy opatfeni pro snizeni
energetické naroc¢nosti nebo jsou pro né predepsany podminky omezujici dosazitelné hodnoty
soucinitele prostupu tepla (omezeni maximalni tloustky zatepleni), mdze podat zddost v podoblasti
A-Pamatky”.

c) Je-li moznost dotceni létajicich savcl jakozto predmétu ochrany evropsky vyznamné lokality
souvisejici s budovou, kterd je predmétem podpory, je vyzadovano stanovisko podle § 45i odst. 1
zakona 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny.

d) Podporu Ize poskytnout pouze v pfipadé, ze zadost o vydani stavebniho povoleni (resp. ohlaseni
stavby) na vystavbu budovy, kterd je predmétem zadosti, byla podana prislusnému stavebnimu
Uradu pred 1. 7.2013.

e) V pripadé, ze je hlavnim zdrojem tepla na vytapéni budovy ve smyslu definice uvedené v kapitole 12,
kotel uréeny na spalovani pevnych paliv nizéi nez 3. tfidy dle CSN EN 303-5, je zadatel povinen
provést jeho vyménu za zdroj vyhovujici aktualné platnym pozadavkim na nové instalované zdroje
nebo provést napojeni na soustavu zasobovani teplem, a to nejpozdéji do data dolozeni dokumentt
pozadovanych k vydani rozhodnuti.

f)  Stavebnik je povinen zajistit odborny technicky dozor nad provadénim stavby.

g) Montaz vyplni otvor( bude provedena v souladu s CSN 74 6077 Okna a vnéjéi dvefe — Pozadavky na
zabudovani.
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h) Barva nové fasady domu bude zvolena ze stanovenych barevnych odstint vzorniku NCS, ktery je
k dispozici ke stazeni na webovych strankdch programu nebo podobnych odstind ze vzornikl
vyrobcll fasadnich omitkovych a natérovych hmot, pricemz takovy podobny odstin musi splfovat
maximalni moznou odchylku AE 5 od nékterého z odstind vyse uvedeného vzorniku NCS8.

Uvedené neplati, pokud je barevné feSeni navrzeno autorizovanym architektem (autorizovanym dle
zakona ¢. 360/1992 Sb., o vykonu povolani autorizovanych architektd a o vykonu povolani
autorizovanych inzenyrd a technik( ¢innych ve vystavbé, ve znéni pozdéjsich predpisd) nebo vyplyva
ze zadvazného stanoviska organu pamatkové péce nebo Ufadu méstského architekta (nebo
obdobného, obci zfizeného Utvaru) nebo z regulac¢niho planu, ktery je soucasti Uzemné planovaci
dokumentace obce nebo odpovida plivodnimu barevnému feseni.

4.1.3 Podminky pro podporu instalace stinici techniky

a) Podpora se poskytuje na pofizeni a instalaci trvale instalovanych stavebnich vyrobkd venkovni stinici
techniky s pohyblivymi prvky, umoziujicimi nastaveni Urovné zastinéni, které slouzi ke snizeni
tepelné zatéze mistnosti nachazejicich se uvnitf obalky budovy, jeji obytné casti.

b) Maximalni vyse podpory je stanovena jednotkovou vysi podpory na m2 plochy stinéné vyplné otvoru
na obalce budovy, na kterém bude instalovan pfislusny stinici systém.

c) V pripadé, Ze je u stejné vyplné otvoru navrzeno vice podporovanych opatieni stinici techniky, vyse
podpory se nescita.

4.2 Oblast B- NOVOSTAVBA

V této oblasti je podporovan nakup bytové jednotky v novém bytovém domé, nebo vystavba novych
bytovych domi s velmi nizkou energetickou naroc¢nosti.

4.2.1 Vyse podpory pro oblast B

Podpora je poskytovana formou fixni dotace ve vysi 150 000 K¢ na bytovou jednotku.

4.2.2 Podminky pro oblast B

a) Podminkou pro poskytnuti podpory v dané podoblasti podpory je dosazeni technickych parametrq,
které uvadi tabulka 4.

8 Pozadavek se nevztahuje na soklovou &dst budovy. V pFipadé vicebarevné fasady, keramickych a kamennych obkladt
a modernich trend( ve fasddnich dpravdch (napr. dieva, kamene, betonu a jejich imitaci), musi byt takovdto fasadni
Uprava navrZena autorizovanym architektem.
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Tabulka 4 - Pozadované parametry v oblasti B

) Oznaceni
Sledovany parametr . Novostavba
[jednotky]
o . Ea <15
Mérna rocni potreba tepla na vytapéni [kWh.m2.rok'] -
Mérna neobnovitelna primarni energie Klasifikacni tfida'® A
Soucinitel prostupu tepla vyplni otvor(i na obélce budovy U <0,6*Ugj/fr
9 [W.m=2K"]
Primeérny soucinitel prostupu tepla obalkou budovy Klasifikacni tfida'® B
nso dle CSN 730540-2
Prdvzdusnost obalky budovy po dokonceni stavby [1.h] pro pasivni budovy
Nejvyssi denni teplota vzduchu v mistnosti v letnim Bai max <27°C
obdobi' [°C]
Povinna instalace systému fizeného vétrani se zpétnym ] Ano

ziskavanim tepla'?

Ur; -je Referencni hodnota soucinitele prostupu tepla j-té teplosménné konstrukce obdlky budovy stanovend dle
Prilohy ¢.1 odst. 6 vyhldsky ¢. 264/2020 sb.

b) Na bytovy dim, ktery bude podporfen z této oblasti podpory, nelze soucasné cerpat podporu
z jinych oblasti podpory, pokud podminky pro pfislusnou podoblast podpory nestanovi jinak.

c) Zadatelem o podporu na vystavbu bytového domu mlze byt pouze jeho prvni viastnik. Prvnim
vlastnikem bytového domu se rozumi stavebnik, ktery diim fadné dokoncil, a to pfi splnéni viech
ostatnich podminek programu. Vyjimkou z tohoto ustanoveni jsou pfipady podpory ndkupu bytové
jednotky v novém bytovém domé, pro které jsou stanoveny specifické podminky v ¢l. 4.2.3.

9 Vyjimky jsou pripustné v technicky odtvodnénych pfipadech, a pouze pokud nemaji viiv na splnéni ostatnich
pozadavku. Splnéni podminky soucinitele prostupu tepla pro vyplné otvort se posuzuje pro standardizované rozmery
dle vyhl. & 264/2020 Sb. o energetické ndrocnosti budov, pfiloha 5, cast C, odst. 3, pism. b).

19 Klasifikacni trida (energetické ndrocnosti budovy) dle vyhl. 264/2020 Sb. o energetické ndrocnosti budov.

T Bez pouZiti strojniho chlazeni. Posouzeni neni vyZadovdno v pfipadé, Ze jsou vsechna okna na jizni, jihozdpadni,
zdpadni, jihovychodni a vychodni strané opatiena vnéjsimi aktivnimi stinicimi prvky.

12 Minimadlni poZadovand Gcinnost vymeéniku zpétného zisku tepla jednotky Fizeného vétrdni je 75 % pfi v projektu
stanoveném pritoku, doloZend mérenim dle EN 308, popr. EN 13141-7, EN 13141-8 nebo certifikace PHI - Passive
House Institute.
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Stavebnik je povinen zajistit odborny technicky dozor nad provadénim stavby.

Splnéni pozadavku na maximalni privzdusnost obalky budovy nso musi byt dolozeno protokolem
o méreni pravzdusnosti obalky budovy zpracovanym v souladu s metodickym pokynem k upresnéni
pravidel pro méreni priivzdusnosti obalky budovy.

Spalovaci zdroje, z nichz jsou spaliny vypoustény do vnitiniho prostredi domu, pripadné spalovaci
zdroje, které nemaji zajistén nezavisly privod spalovaciho vzduchu, se pro potreby programu
nepovazuji za zdroj tepla na vytapéni.

V pfipadé, Ze je soucasti projektu stavby garadz, musi byt v projektové dokumentaci a energetickém
hodnoceni navrzena jako prostor bez upravovaného vnitiniho prostredi. Pfipousti se protimrazova
ochrana technického vybaveni.

Vétraci systém musi zajiStovat fizené vétrani se zpétnym ziskavanim tepla vSech obytnych mistnosti
a dalSich mistnosti s prfedpokladanym dlouhodobym pobytem osob v obytné zéné domu.

Podminky pro danou podoblast podpory musi byt splnény nejpozdéji v okamziku zapisu nabyvatele
do katastru nemovitosti.

Bytovy dum, ktery je predmétem podpory, musi splnit pozadavky vyhlasky ¢. 264/2020 Sb.,
o energetické narocnosti budov, ve znéni pozdéjSich predpist, na budovu stéméf nulovou
spotrebou energie platné po 1. 1. 2022.

V pfipadé vystavby nového bytového domu ve zvlasté chranéném Gzemi a pokud neni vyloucen jeho
vyznamny vliv na toto zvlasté chranéné Uzemi bude vyzadovan souhlas organu ochrany pfirody a
krajiny.

Novostavby bytového domu vyuzivajici pro vytapéni nebo ohrev vody zdroj uréeny ke spalovani
fosilnich paliv (véetné zemniho plynu, LPG, olejd, uhli, uhelnych briket, koksu apod.) nejsou
podporovany. Omezeni se nevztahuje na pfipojeni ke stavajicim soustavam zadsobovani teplem
vyzivajici uvedena paliva.

MontaZ vyplni otvor( bude provedena v souladu s CSN 74 6077 Okna a vné&j&i dvefe — Pozadavky na
zabudovani.

Barva nové fasddy domu bude dle vzorniku NCS, ktery je k dispozici ke stazeni na webovych
strankach programu. Uvedené neplati, pokud je barevné feseni navrzeno autorizovanym architektem
(autorizovanym dle zakona ¢. 360/1992 Sb., o vykonu povolani autorizovanych architekt( a o vykonu
povolani autorizovanych inzenyrl a technikl cinnych ve vystavbé, ve znéni pozdéjsich predpisl)
nebo vyplyva ze zavazného stanoviska organu pamatkové péce nebo Ufadu méstského architekta
(nebo obdobnym, obci zfizenym Gtvarem) nebo z regulacniho planu, ktery je soulasti Uzemné
planovaci dokumentace obce.

4.2.3 Specifické podminky pro nakup bytové jednotky v novém bytovém domu

a)

v oblasti B

Zadatelem muze byt pouze fyzickd osoba v pozici prvniho nabyvatele bytové jednoty, ktera tuto
bytovou jednotku zakoupila od prvniho vlastnika bytového domu, a to za predpokladu, ze k prevodu
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vlastnictvi dojde v dobé do 24 mésici od data dokonceni stavby uvedeného v zapisu v katastru

nemovitosti.

b) Podporu na

nakup bytové jednotky nelze poskytnout v pfipadé bytového domu, na ktery jiz byla

v ramci programu poskytnuta podpora na jeho vystavbu.

¢) Podporu lze

poskytnout kazdému zadateli pouze jednou za dobu trvani program( NZU.

4.3 Oblast C - ZDROJE ENERGIE

V této oblasti je
domech.

podporovana instalace obnovitelnych zdrojl, popf. vyuZiti odpadniho tepla v bytovych

V pfipadé novostaveb a opatfeni s jejichz realizaci bylo zapocato dfive nez 3 roky po jejich fadném

dokonceni, mohou byt podporovana vyhradné opatreni, ktera nebyla zapocitana v prikazu energetické

narocnosti budovy pro stavebni fizeni. Za zapoceti realizace je povazovana i Uhrada zalohy na opatreni.

Podpora neni poskytovana na realizaci opatieni, kterd byla navrzena v odborném posudku pro oblast

podpory B — Novostavby, programd NZU.

4.3.1 Podoblast podpory C.1 - VYMENA ZDROJU TEPLA

a) Podpora se poskytuje na pofrizeni a instalaci nového hlavniho zdroje tepla na vytapéni ve

stavajicim, fadné dokonceném bytovém domé, popf. bytové jednotce' v bytovém domé

s pfipad

nou pripravou teplé vody véetné pfislusenstvi a jeho zapojeni do otopné soustavy

vymeénou za stavajici hlavni zdroj tepla na vytapéni v nasledujicich pfipadech vymény:

kotlG na pevna paliva, nizéi nez 3. tiidy dle CSN EN 303-5 za néktery ze zdrojd dle
tabulky 5, Zddost o tuto podporu musi byt podana nejpozdéji do dne, ktery predchazi
dni zdkazu provozu téchto kotld dle zakona ¢. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi, ve znéni
pozdéjsich predpisli (pozdéji prijaté zadosti nemohou byt kladné vyfizeny),

kotl na topné oleje za néktery ze zdroja dle tabulky 5,

lokalnich topidel na pevna paliva, slouzicich spolecné jako hlavni zdroj tepla pro
vytapéni v jednotlivych bytovych jednotkach, za néktery ze zdroju dle tabulky 5,

elektrického vytapéni za systém s tepelnym Cerpadlem, popf. napojeni na soustavu
zasobovani teplem,

plynovych kotl( a topidel stafi min. 20 let za tepelné Cerpadlo pfi spInéni podminky dle
odstavce b)

v pfipadech, kdy dojde k ukonceni provozu zdroje centralniho zasobovani teplem
vyuzivajiciho prevazné tuha nebo kapalna fosilni paliva, na ktery byl dim napojen, je
podporovana jeho ndhrada domovni kotelnou s nékterym ze zdroja dle tabulky 5.

'3 Definice je uvedena v kapitole 12
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Podpora na vyménu plynového vytapéni je poskytovana pouze pro bytové domy, jejichz obalka
budovy splhuje pozadavky pro klasifikacni tfidu primérného soucinitele prostupu tepla v
rozmezi A az D stanovenou dle vyhlasky ¢. 264/2020 Sb. nebo ¢&. 78/2013 Sb. o energetické
narocnosti budov. SpInéni klasifikacni tfidy neni vyzadovano v pfipadé pamatkové chranénych
budov nebo kombinace s podporou na opatreni v oblasti podpory A.

Neni podporovana nahrada centralniho zdroje tepla bytového domu vice dil¢imi zdroji, napf.
pro jednotlivé bytové jednotky.

Nejsou podporovany vymény zdroju ve stavbach, na jejichz vystavbu byla poskytnuta dotace
v oblasti podpory B programl NZU a v bytovych domech, popf. bytovych jednotkach, kde byl v
minulosti, nejdrive od 1. 1. 2009 zdroj podporen z program( NZU, ze spolec¢nych programt na
podporu vymény kotld (vyhlasenych nékterymi kraji a MZP) nebo z kotlikovych dotaci v ramci
OPZP 2014-2020 nebo 2021-2027, programu NZU-AMO ¢i jinych vefejnych prostiedka.

Podporu nelze poskytnout, pokud je stavba napojena na soustavu zasobovani tepelnou energii.

4.3.1.1 Vyse podpory pro podoblasti C.1

Maximalni vySe podpory se stanovi jako soucin jednotkové vyse podpory stanovené podle podoblasti

podpory a poctu bytovych jednotek, které jsou na tento zdroj napojeny. Jednotkovou vysi podpory

stanovuje tabulka 5.

Tabulka 5 - Vyse podpory v podoblasti C.1

podoblast C.1

Kotel-bio 35 000

Jednotkova vyse
podpory
Oznaceni pro [KE/byt. jednotka]

Pod 3 tieni - t droji
odporovana opatieni — typy zdroju T

Pouze UT ohrev

vody

Kotel na biomasu v¢. Akumulacéni nadrze nebo kotel na
biomasu se samocinnou dodavkou paliva

Lokalni zdroj/zdroje na biomasu se samocinnou
Kamna dodévkou paliva. Sélavé, teplovzdusné nebo 35 000
steplovodnim vyménikem.

TCA Tepelné Cerpadlo vzduch-vzduch 25 000
TCV/TCV+ Tepelné Cerpadlo vzduch-voda 40 000 50 000
TCK/TCK+ Tepelné Cerpadlo zemé-voda nebo voda-voda 50 000 60 000

CZT Napojeni na soustavu zasobovani teplem 15 000
Kogenerace Kombinovana vyroba elektfiny a tepla 35 000
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4.3.1.2 Podminky pro podoblast C.1

a) Podminkou pro poskytnuti podpory vdané podoblasti podpory je splnéni pozadavki na

instalované zdroje dle tabulky 6.

Tabulka 6 — Pozadované parametry v podoblasti C.1 — Zdroje Energie

Typ zdroje Pozadavky na zdroje |

Trida energetické
ucinnosti

A+
(EV) ¢. 1187/2015
popf. spInéni pozadavkl pro 5. tfidu dle EN 303-5 pro kotle o
vykonu nad 70kW

Splnéni vybranych
predpisu

(EU) ¢. 1189/2015
a soucasné splnéni pozadavk( pro 5. tfidu dle EN 303-5 pro
kotle o vykonu nad 70kW

Kotle na biomasu

a) Podporovany jsou pouze kotle uréené vyhradné ke spalovani biomasy. Podpora se
neposkytuje na pofizeni kotld urcenych na spalovani pevnych fosilnich paliv
a nedfevni biomasy, a to i v pfipadé kotld umoziujicich spalovani vice druhl paliv
(tzv. kombinovanych kotl).

b) V pfipadé kotld umoziujicich ru¢ni pfikladani je vyzadovano soucasné uziti
zasobniku tepla - akumulaéni nadoby o minimalnim objemu (véetné pfipadného
zasobniku teplé vody, pokud je timto kotlem ohfivan):

e 551/kW instalovaného vykonu kotle,

e stanoveném vypoctem dle &asti 44.6 CSN EN 303-5 ,Kotle pro Ustredni
vytapéni”, za predpokladu, zZe nejde o objem nizsi nez stanoveny vyrobcem a
uvedeny v navodu k montazi kotle.

Pozadavek na uziti akumulacni nddoby se nevztahuje na kotle umoziujici rucni
prikladadni, které umoznuji provoz pri tepelném vykonu rovném nebo nizsim nez 30 %
Jjmenovitého vykonu a které byly za téchto podminek certifikovdny a vyrobce
nepozaduje instalaci akumulacni nddoby v ndvodu k montdzi.

Trida energetické
ucinnosti

salavé a teplovzdusné: A+
s teplovodnim vyménikem: A++

(EU) ¢. 1186/2015

Splnéni vybranych

Lokalni zdroje na
biomasu

predpist

(EU) €. 1185/2015
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Pozadavky na zdroje

a) Podporovana jsou pouze lokalni topidla s uzavfenou spalovaci komorou a
teplovodnim vyménikem, urcenéa vyhradné ke spalovani biomasy se
samocinnou dodavkou paliva. Podpora se neposkytuje na pofizeni zdroju
urcenych na spalovani pevnych fosilnich paliv a nedfevni biomasy, a to
i v pfipadé zdroji umoznujicich spalovani vice druhd paliv.

b) Instalace lokalniho zdroje bez teplovodniho vyméniku je podporovana pouze
v pfipadech, kdy bytova jednotka v navrhovaném stavu nema teplovodni
otopnou soustavu. Novych zdrojli musi byt instalovan dostate¢ny pocet nebo
byt zajisténa distribuce tepla do obytnych mistnosti tak, aby se jednalo o hlavni
zdroj tepla pro vytdpéni (pfi navrhu vyssiho poctu topidel se vSak dotace

STATNI FOND
ZIVOTNIHO PROSTRED
CESKE REPUBLIKY

Trida energetické
ucinnosti

a cerpadla

-

Tepeln

vzduch-voda
zemeé-voda
voda-voda

A++
pro nizkoteplotni nebo
stfednéteplotni aplikace vytapéni
dle
(EU) ¢. 811/2013

vzduch-vzduch, do 12kW
chlad. vykonu

A++
v rezimu vytapéni
(EV) 626/2011 pro primérné
topné obdobi

vzduch-vzduch, nad 12kW
chlad. vykonu

SCOP=4,60
pro prameérné obdobi

SpInéni vybranych
predpisu

vzduch-voda
zemeé-voda
voda-voda

(EU) ¢. 813/2013

vzduch-vzduch, do 12kW
chlad. vykonu

(EU) ¢ 206/2012
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Pozadavky na zdroje

V pripadé tepelnych cerpadel umoznujicich kombinovani vnéjsi jednotky s rdznymi
vnitfnimi, jsou podporovany pouze ty varianty kombinaci, pro néz je k dispozici
certifikace dle vySe uvedenych pozadavkd.

Instalace tepelnych cerpadel vzduch-vzduch je podporovéna pouze v pfipadech,
kdy dim ¢i bytova jednotka v navrhovaném stavu nema provozuschopnou
teplovodni otopnou soustavu, s jinym zdrojem tepla.

Systém vytdpéni s tepelnymi Cerpadly vzduch-vzduch musi zajistit pfimé vytapéni
vSech obytnych mistnosti v domé nebo byt zajisténa distribuce tepla do obytnych

mistnosti tak, aby se jednalo o hlavni zdroj tepla pro vytapéni.

Podporovéana jsou pouze tepelna Cerpadla s elektrickym pohonem.

Podpora se poskytuje pouze na pfipojeni k G&inné soustavé zasobovani tepelnou
energii dle definice v kapitole 12 a dalSim soustavdm zédsobovani teplem, které
spliuji podil vyuziti obnovitelnych zdrojd energie vyssi nez 50 % nebo vyuzivaji
odpadni teplo ¢i kombinovanou vyrobu elektfiny a tepla.

Podpora se poskytuje na zfizeni rozvodu od hranice pozemku k predavaci stanici,
predavaci stanice vCetné pripadného ohrevu teplé vody a zafizeni pro méreni
a regulaci.

Podporu Ize poskytnout pouze v pfipadech, kdy instalovana zafizeni a rozvody
zGstavaji po celou dobu udrzitelnosti ve vlastnictvi zadatele (nebo jiného
spoluvlastnika bytového domu).

Podpora se neposkytuje v pfipadé, ze vydaje spojené s pofizenim a instalaci byly
hrazeny (i zpétné) tretim subjektem (tj. nikoliv zadatelem ¢&i jinym spoluvlastnikem
bytového domu).

Trida energetické

ucinnosti

SpInéni vybranych

(EU) ¢. 813/2013
predpisu (EU) €.1189/2015

Typ zdroje
a)
b)
Q
d)
a)
€
()]
-y
g
‘e
\©
3
2 b)
[e]
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o
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(9]
c
[
c
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2 a)

vykonem do 50 kW vyuZivajici jako palivo biomasu a z ni vyrdbéna paliva v

Podporovany jsou pouze mikrokogeneracni jednotky s instalovanym elektrickym

kapalném ¢i plynném stavu.

b) V pfipadé instalace tepelného Ccerpadla pro vytapéni a pripravu teplé vody spolecné
s podporovanym solarnim systémem pro pfipravu teplé vody, musi byt zajistén prednostni ohrev

teplé vody solarnim systémem.
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4.3.2 Podoblast podpory C.2 - PRIPRAVA TEPLE VODY

Podpora se poskytuje na pofizeni a instalaci nového systému pro ohfev vody véetné jejich prislusenstvi
a zapojeni. Podporovany jsou nasledujici systémy:

- solarni ohrev vody,
- tepelné Cerpadlo s elektrickym pohonem pro ohrev vody.

O podporu v této oblasti nelze zadat, pokud jiz byla na stejny objekt (popf. bytové jednotky v ném)
poskytnuta nebo je poskytovana:

- jind podpora v podoblasti C.2 — pfiprava teplé vody programd NZU,

- podpora na solarni systém s ohfevem vody, vcetné fotovoltaickych vyuzivajici prebytky vyroby
el. energie na ohfev vody v této nebo predchozich vyzvach programG NZU, popf. jinych
dotacnich program, s vyjimkou FV systému s el. akumulatory.

- podpora na novostavbu (oblast B) se solarnim systémem pro ohiev vody v této nebo
predchozich vyzvach programd NZU.

- podporu na instalaci tepelného Cerpadla pro ohfev vody nelze poskytnout, pokud je nebo byla
poskytnuta podpora na vyménu hlavniho zdroje tepla na vytadpéni za ,Tepelné Cerpadlo pro
teplovodni systém vytapéni s pfipravou teplé vody” v podoblasti C.1 programd NZU.

Podporu na instalaci zdroje tepla nebo solarniho systému do budovy napojené na Ucinnou soustavu
z4sobovani tepelnou energii (dale jen ,USZTE") nebo soustavu zasobovani tepelnou energii (dale jen
LSZTE"), kterad vyuziva alespon 50 % energie z obnovitelnych zdrojd, je mozné poskytnout pouze,
pokud nedojde ke zhorseni jeji celkové prdmérné ro¢ni Gcinnosti.

4.3.2.1 Vyse podpory pro podoblasti C.2

Maximalni vySe podpory je stanovena fixni jednotkovou vysi podpory na vybrany instalovany systém.
Jednotkovou vysi podpory stanovuje tabulka 7.

14 Dle programu se jednd predevsim o termické a fotovoltaické systémy s ohfevem vody v podoblastech C.3, C31 a
C.32 na BD.

Statni fond zZivotniho prostiedi CR, sidlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11
korespondenéni a kontaktni adresa: Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4; IC: 00020729 23/65
www.novazelenausporam.cz



* X x

* %
P

Evropska |
ak komise

— K # STATNI FOND
_— Evropska [novs Y zelens 3 )
N *<* investi¢ni banka CESKE REPUBLIKY

Tabulka 7 - VySe podpory v podoblasti C.2

Oznaceni Vyse podpory na Max.

podporovany Podporovana opatieni 1 kW instal. podporovany
ch opatreni vykonu [Ké/kW] vykon [kW/b.j.]

Solarni termicky ohrev vody s volitelnou )
SOL M o 13 000
moznosti podpory vytapéni
FV Solarni fotovoltaicky ohrev vody 13 000 2
TC-v Tepelné Eerpadlo pro ohfev vody 20 000 L

4.3.2.2 Podminky pro solarni systém pro ohrev vody

a) Podporované solarni termické systémy musi byt sestaveny pouze z kolektor( splnujicich minimalni
hodnotu ucinnosti nsk dle vyhlasky ¢. 441/2012 Sb., o stanoveni minimalni G¢innosti uziti energie pfri
vyrobé elektfiny a tepelné energie.

b) Podporované fotovoltaické systémy musi byt oddéleny od distribuéni soustavy el. energie a vnitfnich
rozvod{l propojenych s distribucni soustavou. Musi pouzivat technologii pro Ucinnou optimalizaci
systému v zavislosti na zatézi — sledovani maximalniho bodu vykonu ,MPPT".

¢) Instalovany vykon solarnich termickych kolektor( se stanovuje dle ISO 9806.

d) Instalovany vykon solarnich fotovoltaickych paneld se stanovuje za stejnych podminek jako pro
oblast podpory C.3.

e) Pozadovany minimalni objem akumulacniho zasobniku je 40 litrd teplé vody na kW instalovaného
vykonu panell/kolektord.

4.3.2.3 Podminky pro vyuziti tepelného cerpadla pro ohiev vody C.2 - TC

a) Nenipodporovana instalace tepelnych cerpadel vyuzivajici odvadény vzduch z vytapéné casti domu,
ve které je instalovan jiny systém fizeného vétrani se zpétnym ziskavanim tepla.

b) Podporovana jsou tepelna Cerpadla s elektrickym pohonem, které:

- spliuji pozadavky platné na ekodesign dle nafizeni Komise (EU) ¢. 813/2013, kterym se provadi
smérnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o pozadavky na ekodesign
ohfivacl pro vytapéni vnitinich prostort a kombinovanych ohfivac¢li nebo nafizeni Komise (EU)
¢. 814/2013.

- splhuji pozadavky pro tfidu energetické Ucinnosti A+ pro zatézovaci profil L nebo vyssi
a pramérné klimatické podminky dle Nafizeni komise (EU) ¢. 812/2013, popf. Nafizeni komise
(EV) €. 811/2013. Pro Cerpadla s ohfevem vody v externim zasobniku, u kterych vyrobce neuvadi
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tfidu energetické Ucinnosti ohfevu vody, se pfipousti jejich pouziti pfi spInéni tfidy energetické
ucinnosti A++ pro nizkoteplotni nebo stfednéteplotni aplikace dle Narizeni komise (EU)
¢. 811/2013.

4.3.3 Podoblast podpory C.3 - FOTOVOLTAICKE SYSTEMY (FVE)

Podpora se poskytuje na pofizeni a instalaci nového fotovoltaického systému propojeného s vnitfnimi
rozvody el. energie a distribu¢ni soustavou, ur¢eného pro vyrobu elektrické energie s prednostnim
vyuzitim vyrobené energie ve spolecnych prostorach nebo v obytnych ¢astech budovy nebo v mistnim
energetickém spolecenstvi, do néhoz je tato budova zapojena.

Pro ovéreni splnéni zasad 3E (hospodarnost, Ucelnost, efektivnost) mlze zadatel vyuzit vypocetni nastroj,
ktery je k dispozici na webovych strankach programu. Nastroj mu poskytne odhad Uspor a ekonomické
navratnosti pro optimalizaci navrhu.

4.3.3.1 Vyse podpory pro podoblast C.3

Maximalni vySe podpory se stanovi jako soucet jednotkovych vysi podpory za jednotlivé casti systému,
které budou instalovany. Jednotkovou vysi podpory stanovuje tabulka 8.

Z4dosti Ize podavat opakované, pokud jsou pfipojovany daldi bytové jednotky a soucasné navy$ovan i
instalovany vykon.

Tabulka 8 - VySe podpory pro podoblast C.3

Instalované casti systému FVE VySe podpory [K¢]
Za 1 kWp instalovaného vykonu FV panelt™ 15000
v . . R 10 000

Za 1 kWh el. akumulacniho systému s akumulatory na bazi lithia
Za bytovou jednotku sdilejici vyrobenou el. energii z FV systému a

oy w , S y . 10 000
soucasné pfipojenou na systém optimalizace spotreby energie z FV
systému®

4.3.3.2 Podminky pro podoblast C.3

a) Na pfipojenou bytovou jednotku musi pfipadat instalovany vykon minimalné 0,50 kWp. Neni-li
podminka splnéna, zapocita se pouze takovy pocet jednotek, pro které je pozadavek spinén.

b) Podpora se poskytuje pouze na nové systémy, nelze ji poskytnout na rozsifeni nebo Upravy
stavajiciho systému, véetné pripad(l dodatecného pofizeni elektrickych akumulator(.

15V pfipadé bifacidlnich modulii zapocten vykon pfi osvétleni pouze z Celni strany
16 viz 4.3.3.2 odst. k)
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Systém musi byt vybaven:

o vV pfipadé systému bez podpory akumulace méni¢em s Euro ucinnosti min. 95 % (Euro
acinnost dle CSN EN 50530),

o vV pfipadé systém(l s podporou akumulace
*  hybridnim méni¢em s Euro Ucinnosti min. 95 % nebo

* slozenych z vice komponent'?, solarnimi ménici s Euro Gcinnosti min. 95 %,
ostatni typy ménicu (véetné baterie/AC) s maximalni ucinnosti min. 95 %, popf.
EURO Gcinnosti min. 92 %.

Systém musi byt vybaven sledovacem bodu maximalniho vykonu (MPPT). Pokud neni sledovac
soucasti instalovaného fotovoltaického ménice, musi byt dolozena jeho tcinnost pfizplisobeni min.
98 %.

Navrhované ménice vystupem pfipojené k el. siti musi vyhovovat pozadavkim normy EN 50549-
1:2019 (pozadavky na paralelné pripojené vyrobny s distribu¢nimi sitémi).

Minimalni G¢innost (vztazena k celkové plose fotovoltaického modulu) pfi standardnich testovacich
podminkach STC'8 je:

- 18 % pro panely a moduly slozené z monokrystalickych a polykrystalickych ¢lankd,
- 12 % pro panely a moduly sloZené z tenkovrstvych amorfnich ¢lankd,

- bez pozadavku pro fotovoltaické stresni krytiny, fasadni a okenni systémy a jiné nez plosné
kolektory (napf. trubicové).

Pro Ucely porovnani s podminkami programu je uvazovana jmenovita kapacita baterii deklarovana
vyrobcem (neuvazuje se snizeni vlivem vybijecich cykld) stanovena pfi vybijeni konstantnim proudem
po dobu 10 hodin nebo kratsi.

V pfipadé pouziti bateriového systému (s el. akumulatory) je minimalni podporovana kapacita
vyjadienad v kWh stanovena na pul nasobek a maximalni podporovana kapacita na jeden a pdl
nasobek podporovaného instalovaného vykonu FV moduld v kWp. Akumulatory na bazi olova (v¢.
gelovych, AGM a trakcnich), Ni-MH, Ni-Fe nejsou podporovany.

Systém musi byt umistén na bytovém domé, ¢i jiné stavbé plnici doplhkovou funkci ke stavbé
bytového domu, ¢i jiné specialni konstrukci uzplsobené tak, aby neomezoval rlst vegetace a jeji
udrzbu.

Vyroba elektrické energie z fotovoltaického systému mdize byt vyuzita pro spolecné prostory
bytového domu a v bytovych jednotkach, vcetné pripadného ohrevu teplé vody a pro dobijeni
elektrickych vozidel uzivatell domu. Pouziti vyhradné pro komeréné vyuzivané casti domu se
nepfipousti.

7 Napf. soldrni reguldtor + méni¢ DC/AC
18 Slunecni ozdfeni 1000 W.m™, teplota FV &ldnkt 25 °C, spektrum zdreni podle AM = 1,5 a osvétleni pouze z Celni
strany. BliZ3i informace viz CSN EN 61215, CSN EN 50380, CSN CLC/TS 61836.
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k) O podporu na optimalizaci spotieby energie z FV systému Ize zadat, je-li FV systém vybaven
centralnim fidicim systémem, ktery ovlada vyuziti energie v napojenych bytovych jednotkach. V
téchto bytovych jednotkach bude instalovan alespon jeden z nasledujicich systému:

e systém, ktery v pfipadé pozadavku centrélniho fidiciho systému docasné zvysi pozadovanou
teplotu vody v bojleru o nastavenou teplotu (energie z FV tak bude ulozena ve formé tepla),

e centralnim fidicim systémem aktivované zasuvky pro pfipojeni vhodnych typd spotrebicl
vyuzivajicich efektivné energii z FV, napf. spinani klimatizace, dobijeni elektromobil{.

4.3.4 Podoblast podpory C.4 - VETRANI (VZT)

Podpora se poskytuje na pofizeni a instalaci nového systému fizeného vétrani se zpétnym ziskavanim
tepla véetné jejich pfislusenstvi a zapojeni. Podporovany jsou nasledujici systémy:

- centralni systémy fizeného vétrani se zpétnym ziskavanim tepla,

- decentralni systémy fizeného vétrani se zpétnym ziskavanim tepla.

4.3.4.1 Vyse podpory pro podoblast C.4

Maximalni vySe podpory je stanovena fixni jednotkovou vysi podpory na vybrany instalovany systém.
Jednotkovou vysi podpory stanovuje tabulka 9.

Tabulka 9 - VysSe podpory v podoblasti C.4

Oznaceni Jednotkova vyse podpory

podporovanych Podporovana opatreni

[Ké/b.j.]

opatreni

VZT Systém vétrani se ZZT 35000

4.3.4.2 Podminky pro podoblast C.4

a) Vétraci systém musi byt navrzen dle platnych norem a musi zajiStovat fizené vétrani vsech obytnych
mistnosti a mistnosti s predpokladanym dlouhodobym pobytem osob v feSenych bytovych
jednotkach.

b) Minimalni pozadovana ucinnost zpétného zisku tepla je 75 % (deklarovana Ucinnost VZT jednotky
pfi navrhovém pratoku vzduchu, stanovena dle EN 308, popf. EN 13141-7, EN 13141-8 nebo
certifikace PHI — Passive House Institute). Pro jednotky bez vyméniku zpétného ziskavani tepla,
vyuzivajici tepelné cerpadlo (tzv. ,aktivni rekuperace”) neni pozadavek na Ucinnost stanoven.

c) V pfipadé jednotek, u nichz je ke zpétnému ziskavani tepla vyuzivano pouze tepelné cerpadlo
(jednotky bez vyméniku pro zpétné ziskavani tepla, tzv. “aktivni rekuperace”), jsou podporovany
pouze systémy vyuzivajici ziskané teplo k ohfevu teplé vody.
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4.3.5 Podoblast podpory C.5 - VYUZITi TEPLA Z ODPADNI VODY

Podpora se poskytuje na pofizeni a instalaci centralnich systéma vyuzivajicich teplo z odpadnich vod pro
predehrev teplé vody.

4.3.5.1 Vyse podpory pro podoblast C.5

Maximalni vySe podpory se stanovi jako soucin jednotkové vyse podpory a poctu bytovych jednotek, na
které je systém napojen. Jednotkovou vysi podpory stanovuje tabulka 10.

Tabulka 4 - Vyse podpory v oblasti podpory C.5

Oznaceni Vyse podpory na
podporovanych Podporovana opatieni pripojenou bytovou

opatreni jednotku (Kc)

Piedehiev Centralni systém pro vyuziti tepla z odpadni vody 15000

4.3.5.2 Podminky pro vyuZziti tepla z odpadni vody

a) Podporu Ize poskytnout i v kombinaci s podporou na vystavbu nového bytového domu v oblasti
podpory B.

b) V pfipadé pouziti zafizeni bez tepelného cerpadla musi byt vyuzito zafizeni s vyrobcem
deklarovanou ucinnosti zpétného ziskavani tepla minimalné 40 %. Tato podminka se povazuje za
splnénou v pfipadé zafizeni s certifikaci iPAH (International Passive House Association). PoZzadovana
Ucinnost musi byt splnéna pfi niZze uvedenych okrajovych podminkach méreni:

- teplota studené vody min. 8 °C,
- teplota okoli v rozsahu 18-25 °C,

- teplota odpadni vody (z niz se odebira teplo) max. 39 °C.

4.4 Oblast D - ADAPTACNI A MITIGACNI OPATRENI

V této oblasti jsou podporovana mistni adaptacni a mitigacni opatreni, kterd napomahaji ke snizeni
dopadd zmény klimatu.

Podpora se poskytuje na opatreni realizovana na stavajicich bytovych domech a novostavbach a je
podminéna kombinaci s opatfenim v oblasti A, B nebo C, pokud neni uvedeno jinak. V pfipadech, kdy je
podpora poskytovana na objekt ve vystavbé, bude vyplacena az po dokonceni stavby.
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4.4.1 Podoblast D.1 - ZELENA STRECHA

Podpora se poskytuje na realizaci novych zelenych stfech na objektech bytovych domid a na dalSich
nadzemnich stavbach, které plni doplikovou funkci ke stavbé bytového domu a jsou ve vlastnictvi
Zadatele.

4.4.1.1 Vyse podpory pro podoblast D.1

Maximalni vyse podpory je stanovena jednotkovou vysi podpory na m? plochy primétu do roviny
rovnobézné se sklonem stiechy, vegetacniho souvrstvi'® zelené stfechy. Jednotkovou vysi podpory
stanovuje tabulka 11. Maximalni vySe podpory na podporovanou stavbu je 400 000 K¢ za dobu trvani
programu.

Do plochy vegetacniho souvrstvi se nezapocitavaji plochy atiky, stfeSnich oken a dalSich plosnych
konstrukci, které prostupuji celym vegetacnim souvrstvim. Ojedinélé prostupy malé plochy, napf. pro
VZT, kotveni antén, vpusti Ize zanedbat. Obsyp z praného kameniva nebo jiny materiél pouzity k danému
Ucelu (technicka a pozarni hlediska) se do plochy vegetacniho souvrstvi zapocitava.

Tabulka 11 - VySe podpory v podoblasti D.1

Min. tloustka

.. Podpora o ’
Typ zelené strechy . vegetacniho souvrstvi
[Ke/m?]
[mm]
Extenzivni zelené stfecha, sklon < 15° 800 7520
Polointenzivni zelena stfecha, sklon < 15° 900 150
Intenzivni zelena strecha, sklon < 15° 1000 300
Sikma zelena stecha, sklon > 15° 1000 75

4.4.1.2 Podminky pro podoblast D.1

a) Zelené stfechy musi byt navrzeny v souladu s dokumentem Standardy pro navrhovéni, provadéni
a Udrzbu — Vegetacni souvrstvi zelenych strech?’.

b) Zadatel zodpovida za Fadnou naslednou péci a Gdrzbu zelené strechy. Vegetace v dobré kondici
musi byt po celou dobu udrzitelnosti minimalné na dvou tretinach plochy zelené strechy.

19 Definice je uvedena v kapitole 12

20 Alternativné je mozno, namisto splneéni minimalni tloustky vegetacniho souvrstvi, splnit poZadavek na odtokovy
soucinitel C < 0,55. Neni-li odtokovy soucinitel uveden v dokumentaci vyrobku, Ize jej alternativné stanovit dle CSN
75 6760 popf. Smérnice FLL

21 Dokument vydal Svaz zakldddni a udrZby zelené a je k dispozici ke staZeni na webovych strdnkdch programu.
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¢) Intenzivni zelené stfechy mohou byt podpofeny pouze za pfedpokladu zajisténi zavlahy z jinych
zdrojl, nez z verfejné vodovodni sité (napf. vyuzitim srazkové ci precisténé odpadni vody).

4.4.2 Podoblast D.2 - DESTOVKA

Podpora se poskytuje na opatfeni, kterd snizuji mnozstvi odebirané pitné vody z povrchovych
a podzemnich zdroja v bytovych domech. Podporovany jsou systémy hospodareni s destovou vodou
a systémy vyuziti vycisténé a docisténé odpadni vody s moznym vyuzitim pro zalivku zahrady, ¢i jako
uzitkové vody.

Podporu v této podoblasti podpory Ize poskytnout na stejny bytovy diim pouze jednou za dobu trvani
programu.

4.4.2.1 Vyse podpory pro podoblast D.2

Maximalni vy$e podpory je stanovena jednotkovou fixni vysi podpory na vybrany instalovany systém
a sou¢inem jednotkové vyse podpory na m* objemu nadrze, respektive na pocet napojenych bytovych
jednotek. Jednotkovou vysi podpory stanovuje tabulka 12.

Tabulka 12 - VySe podpory v oblasti podpory D.2 — Destovka

Oznaceni

podporovanych Podporovana opatreni Vyse podpory (Kc)

opatreni

L. Systém pro vyuziti akumulované destové
Zalivka 30 000 + 3 500 * x

vody pro zalivku.

Systém pro vyuziti akumulované destové
Zalivka + WC vody jako vody uzitkové a pfipadné také pro | 50 000 + 3500 * x + 3500 * b
zalivku.

Systém se dvéma akumulacnimi nadrzemi

Y ro ziti vycisténé a docisténé odpadni
Seds voda+ | PO VYUt wd ! PaaN ! 90 000 + 3 500 * x + 3 500 * b

vody a pro dest'ové vody jako vody uzitkové
a pfipadné pro zalivku.

x = objem nddrZe v m? na destovou nebo vycisténou odpadni vodu, pfipadné soucet téchto objemd.
b = pocet napojenych bytovych jednotek do systému.

4.4.2.2 Podminky pro hospodareni s destovou vodou, vcetné jejiho vyuziti pro zalivku

a) V pfipadé podporovanych systém( pro hospodareni se srazkovou vodou musi systém zajiStovat
odvodnéni plochy odpovidajici min. 50 % pGdorysného priimétu stfechy bytového domu. Systém
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mUize zajiStovat také odvodnéni dalSich vhodnych ploch (napf. terasy, stfechy altanl, garazi,
stodol...) s vyjimkou komunikaci a parkovacich ploch pro motorova vozidla.

Akumulacni nadrze musi byt umistény a zabezpeleny tak, aby byla zajiSténa vyhovujici kvalita
akumulované vody bez rizika poskozeni systému mrazem. Akumulovana voda musi byt chranéna
pred Ucinky denniho svétla a prudkych vykyvl teplot. Doporucuje se instalovat akumulacni nadrze
pod Urovni terénu nebo v urcenych technickych prostorach staveb.

Jako akumulacni nadrz Ize vyuzit také stavajici vyCisténé a tésné podzemni jimky (napf. Zumpy, které
puvodné slouzily pro zachytavani odpadni vody) i specidlné upravena télesa studni.

V rdmci podoblasti D.2 — Zalivka nejsou podporovana opatreni, kterd byla realizovdna a uhrazena
(i castecné formou zaloh) dfive nez 2 roky po datu fadného dokonceni bytového domu, za které je
povazovano datum dokonceni stavby uvedené v katastru nemovitosti.

Minimalni pozadovany objem akumulaéni nadrze na destovou vodu je 2 m3.

4.4.2.3 Podminky pro vyuzivani destové a odpadni vody jako uzitkové

a)

Q

d)

e)

Podporovana technicka reseni:

- systémy pro akumulaci a Cisténi odpadnich vod z umyvadel, van, sprch ¢i dfezl neobsahujicich
fekalie a moc (tzv. Sedé vody ve smyslu EN 12056),

- systémy pro akumulaci a docisténi jiz prvotné vycisténé odpadni vody odtékajici ze zafizeni pro
Cisténi odpadni vody (napf. z domovni Cistirny odpadnich vod),

- soucasné s vySe uvedenymi variantami Ize navrhnout vyuZiti zachycené destové vody. Pro jeji
vyuziti a akumulaci plati podminky uvedené v bodé 4.4.3.2.

Musi byt dodrzeny pozadavky dle CSN EN 1717 a CSN 75 5409. Vnitini vodovod pfipojeny na
vodovod pro vefejnou potfebu se nesmi pfimo spojovat s potrubim zasobovanym z jiného zdroje.
Oddilné vnitini vodovody rlznych druhi vod (napf. vody pitné a vody srazkové/vycisténé odpadni)
se nesmi vzajemné pfimo spojovat.

V pfipadé stavajicich bytovych dom@ musi byt na systém napojena alespon jedna toaleta umisténa
pfimo v obytné ¢asti domu (tj. mimo sklepni prostory, pradelny, sauny, technické mistnosti, kotelny,
dilny, garaze apod.). V pfipadé novostaveb bytovych dom( musi byt na systém pfipojeny vsechny
toalety v obytné ¢asti domu.

Dojde-li ke smiseni vycisténé odpadni vody a srazkové vody, je na ni nutné pohlizet jako na vodu
odpadni.

Projekt musi byt navrzen tak, aby byla eliminovana ¢i vyznamné redukovana pripadna zdravotni
rizika pfi naklddani s vycisténou odpadni vodou (filtrace, Uprava a hygienizace akumulované
odpadni vody).

Minimalni dostupny objem pro akumulaci vycisténé odpadni vody je navrzen dle predpokladaného
mnozstvi produkovanych odpadnich vod se zohlednénim dalSich aspektd, napf. koeficientem
filtrace.
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4.4.3 Podoblast D.3 - EKOMOBILITA

Podpora se poskytuje na pofizeni a instalaci dobijecich stanic pro elektromobily (vozidla kategorie M1)
a pfipadnych dalSich zafizeni nezbytnych pro jeji provoz.

4.4.3.1 Vyse podpory pro podoblast D.3

Maximalni vysi podpory stanovuje tabulka 13.

Tabulka 13 - VySe podpory v podoblasti D.3

Oznaceni .
, , . Jednotkova vyse podpory
podporovanych Podporovana opatreni

[K¢/dobijeci bod]

opatreni

Ekomobilita Instalace dobijecich stanic 25000

4.4.3.2 Podminky pro podoblast D.3

a) Maximalni pocet podporovanych dobijecich bodl je roven poctu bytovych jednotek v domé. O
podporu je mozné zadat opakované.

b) V pfipadé podpory spolecné s ndkupem bytové jednotky, Ize poskytnou podporu pouze na jeden
dobijeci bod umistény u parkovaciho mista, které k pofizované bytové jednotce nalezi.

¢) Podporovany jsou pouze dobijeci stanice, které jsou schopné zajistit fizeni vykonu nabijeni dle
aktualniho stavu sité, aktualni spotreby elektfiny a rezervovaného pfikonu v daném bytovém domé
(popf. odbérném misté) a koordinaci vykonu dobijeni s dalSimi dobijecimi misty ve stejném
domé tak, aby nedochéazelo k prekroceni celkového sjednaného prikonu. Navrh instalace by mél
minimalizovat pozadavky na posilovani distribucni sité na hladiné nizkého napéti.

d) Dobijeci stanice, jeji prislusenstvi a elektroinstalace musi byt navrzeny a provedeny dle platnych
norem (vCetné plnéni pozadavkl na elektromagnetickou kompatibilitu a vyzafovany vykon
s ohledem na zdravi osob a jina zafizeni).

e) Dobijeci stanice a prislusné parkovaci misto musi byt umisténo na pozemku, ktery pfislusi
k podporované stavbé domu a je ve vlastnictvi zadatele, popfipadé uvnitf tohoto domu.

f) Podporované dobijeci stanice budou ufceny pro vyuziti vlastniky a uzivateli bytd v bytovém domé,
nesmi byt komercné provozovany.

g) Vedeni elektrickych rozvod(, poloha dobijeci stanice a pfipadna soucasna i planovana vysadba
strom{ musi byt umistovana ve vzajemném souladu.
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4.5 Dotacni bonusy

4.5.1 Bonus pro vybrané kraje, regiony a obce

Realizace opatieni v bytovych domech nachéazejicich se v regionech a obcich uvedenych v Akénim planu
Strategie regionalniho rozvoje 2021+ a také v Moravskoslezském, Usteckém a Karlovarském kraji, je
zvyhodnéna bonusem 10 % z celkové vySe podpory bez ostatnich bonusd.

Seznam bonifikovanych regiond (spravnich obvodd obci s rozsifenou plsobnosti a obci na Uzemi
byvalych vojenskych Gjezdl a obci ovlivnénych Gzemim byvalych vojenskych Ujezd) je prilohou usneseni
vladdy ¢. 23 ze dne 11. ledna 202122, dostupny je na webovych strankach programu.

4.5.2 Kombinaéni bonus

Kombinacni bonus je poskytovan v pfipadé, ze je vramci jedné zadosti kombinovano vice
podporovanych opatreni.

Vyse bonusu je 20 000 K¢ za kazdé opatreni, s vyjimkou prvniho.

4.5.3 Bonus za environmentalné Setrné reseni projektu

Bonus je poskytovan k zaddostem v oblastech podpory A nebo B sdolozenym vypoctem
environmentéalniho hodnoceni, které ziskaji nenulové bodové ohodnoceni.

Vyse bonusu je stanovena na 600 K¢ za kazdy ziskany bod. Maximalni vySe bonusu je stanovena na
60 000 K¢.

22 https://mmr.cz/cs/microsites/uzemni-dimenze/regionalni-rozvoj/strategie-regionalniho-rozvoje-cr-2021/akcni-

plan-srr-21-22
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5 POZADOVANE DOKUMENTY

Zadatel je povinen v jednotlivych fazich administrativniho procesu predkladat nize uvedené dokumenty
a podklady pozadované Fondem. Dokumenty se predkladaji v prosté kopii (neni-li stanoveno jinak)
prostfednictvim agendového informacniho systému Statniho fondu Zivotniho prostiedi Ceské republiky
(déle jen ,AIS SFZP CR").

V pfipadé, Ze jsou dokumenty predkladany v jiném jazyce nez eském nebo slovenském, je Zzadatel
povinen — na vyzadani Fondu - dolozit jejich Ufedni preklad.

U zadosti podavanych po realizaci podporovanych opatreni se vSechny dokumenty dokladaji najednou,
spolu s zadosti o podporu.

Fond si vyhrazuje pravo vyzadat si dalsi podklady nezbytné pro posouzeni zadosti, a to v obdobi od
podani zadosti do konce doby udrzitelnosti podporovaného opatieni, a to véetné predlozeni originald
dokument( i v pfipadech, kdy byly prijaty jejich prosté kopie.

5.1 Dokumenty pozadované pri podani zadosti

Dokumenty, které jsou pozadovany jako povinné pfilohy k zadosti o podporu, predklada zadatel v rdmci
evidence 7adosti do AlS SFZP CR.

DOKUMENTY PREDKLADANE VSEMI ZADATELI O PODPORU

1. Odborny posudek — v pozadovaném rozsahu dle oblasti (podoblasti) podpory a dle specifikace
uvedené v kapitole 7.

2. Dokument prokazujici vlastnictvi bankovniho Gctu zadatele — jedna se o jakykoliv dokument
jednoznaéné prokazujici vlastnictvi bankovniho G¢tu uvedeného v zadosti. Ucet, ktery zadatel
v AIS SFZP CR oznadi jako dotaéni, bude Gétem, na ktery Fond proplati podporu.

DOKUMENTY PREDKLADANE JEN ZADATELI, KTERi NAPLNi DANA KRITERIA

1. Prohlaseni zadatele, Ze ma zajistén souhlas spoluvlastnikii nemovitosti s provedenim opatreni
a prijetim podminek podpory — pouze v pfipadé, ze objekt, na ktery se zada o podporu, je ve
spoluvlastnictvi vice osob. Prohlaseni zadatel ucini pfijetim textu cestného prohlaseni v systému
AlS.

2. Doklad o projednani stavebniho zaméru s pfisluSnym organem pamatkové péce -
predklada se pouze u pamatkové chranénych budov.

3. Doklad o schvaleni stavebniho zaméru pfisluSnym organem ochrany ptirody — predklada
se pouze v pfipadé, ze se budova nachazi ve zvlasté chrdnéném Uzemi a neni vyloucen jeji
vyznamny vliv na toto zvlasté chranéné dzemi.

4. Stanovisko podle § 45i odst. 1 zakona 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny — predklada
se pouze je-li vyzadovano podle tohoto zakona, zejména v souvislosti s moznym dotéenim
létajicich savcl jakozto predmétu ochrany evropsky vyznamné lokality souvisejici s budovou,
ktera je predmétem podpory.
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5. Smlouva o smlouvé budouci, rezervaéni smlouva nebo obdobnéd pisemnd dohoda -
predklada se pouze v pripadé zadosti o podporu na nakup bytové jednotky podané pred
realizaci.

6. Doklad o kontrole technického stavu a provozu stavajiciho spalovaciho stacionarniho
zdroje na pevna paliva o jmenovitém tepelném prikonu 10-300 kW (vCetné), slouziciho jako
zdroj tepla pro teplovodni soustavu Ustfedniho vytapéni, jehoz platnost neskondila dfive nez
v poslednim topném obdobi prfedchazejicimu vyméné zdroje — predklada se pouze v pfipadé
podpory na vyménu nevyhovujiciho spalovaciho zdroje v podoblasti podpory C.1.

7. Fotodokumentace stavajiciho zdroje (viditelné napojeni na otopnou soustavu a v pfipadé
spalovacich zdroji také na kominové téleso) — predklada se pouze v pfipadé podpory na
vyménu zdroje v podoblasti podpory C.123.

8. Dokumenty prokazujici projednani zaméru s provozovatelem kanalizace — predklada se
pouze v podoblasti D — Destovka v pripadé:

a. zausténi bezpecnostniho prepadu akumulacéni nadrze do kanalizace,

b. odvadéni odpadni vody vzniklé ze srézkové ¢&i vycisténé odpadni vody do vefejné
kanalizace — pouze v pfipadé, Ze je srazkova ¢i vycisténd odpadni voda vyuzivana
a nasledné jako voda odpadni vypousténa do verejné kanalizace (typicky pfi vyuziti
srazkové vody na splachovani toalet, popf. napojeni bezpecnostniho prepadu
z akumulaéni nadrze).

9. Vypocet environmentalné Setrného feseni projektu — pouze v prfipadé zadosti o bonus na
environmentalné Setrné reseni projektu. Vypoctovy nastroj je k dispozici na webovych strankach
programu. Jako soucast vypoctu budou pfipojeny dokumenty dokladajici zadavané hodnoty a
vlastnosti navrhovanych materialQ.

10. Prukaz energetické naroénosti budovy (PENB) véetné protokolu, platny pro stavebni fizeni.
Predklada se v pripadé zadosti na opatreni C.1 az C.4 pro stavby, ve kterych toto opatfeni bylo
nebo ma byt realizovano dfive nez 3 roky po jejich dokonéeni.

11. Dokument prokazujici splnéni pozadavku na klasifika¢ni tfidu primérného soucinitele
prostupu tepla obalkou budovy dle vyhlasky ¢. 264/2020 Sb. popr. 78/2013 Sb. Predklada se v
pfipadé zadosti v podoblasti C.1 o podporu na vyménu plynového kotle (popf. plynovych
topidel).

12. Vyuctovani spotieby el. energie za uplynulé 2 roky — doklada se v pfipadé zadosti o vyménu
el. vytapéni za jiny podporovany zdroj tepla na vytapéni, pro bytové jednotky, v nichz je vyména
navrhovana. Dokladé se jim, Ze el. vytapéni bylo uzivano jako hlavni zdroj tepla.

2 DoloZeni fotodokumentace stdvajiciho zdroje neni povinné u vymén, které prokazatelné probéhly pred 1. 10. 2021.
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5.2 Dokumenty pozadované k dolozeni realizace projektu

Dokumenty, kterymi Zadatel prokaze radné dokonceni realizace podporovanych opatreni.
DOKUMENTY PREDKLADANE VSEMI ZADATELI O PODPORU

1. Doklady jednoznacné prokazujici dokonceni realizace podporovanych opatreni v rozsahu
a parametrech dle schvalené Zadosti — jednd se o doklady prokazujici radné a dplné
dokonceni vSech navrhovanych opatreni a jejich provedeni v souladu se schvalenou Zadosti.
Rozsah téchto dokumentl je pro kazdou Zadost individualni dle podporovanych opatreni
a mistnich podminek, jedna se zejména o:

a. Zavérecnou zpravu odborného technického dozoru - predklada se pouze pro oblast
podpory A a oblast podpory B. Zavazny vzor a pokyny pro vypracovani jsou zvefejnény
na webovych strdnkdch programu. Neni pozadovana v pfipadé podpory na nakup
bytové jednotky v novém bytovém domé, oblast podpory B,

b. Zpravu o instalaci zaFizeni/realizaci opatfeni 2 — predklada se pro oblasti podpory C
a D. Zavazny vzor a pokyny pro vypracovani jsou zverejnény na webovych strankach
programu. V pfipadé obnovitelnych zdroji energie musi byt doklad vystaven
opravnénou osobou podle zakona ¢. 406/2000 Sb., o hospodareni energii, v platném
znéni a v pfipadé tepelnych Cerpadel bez hermeticky uzavieného chladiciho okruhu
také dle narizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) ¢. 517/2014 ze dne 16. dubna 2014
o fluorovanych sklenikovych plynech a o zruseni nafizeni (ES) ¢. 842/2006,

c. Dokumenty prokazujici technické vlastnosti pouzitych vyrobki — predkladaji se
pouze u vyrobkl, které nejsou uvedeny v Seznamu vyrobkl a technologii (SVT).
Vlastnosti pouzitych materidld a vyrobkd a jejich soulad s odbornym posudkem je
nutno prokazat pro vSechny konstrukce a vyrobky, které maji podstatny vliv na spinéni
podminek programu,

d. Fotodokumentace provedeného opatieni

e. Potvrzeni o ekologické likvidaci ptivodniho nevyhovujiciho zdroje tepla — predklada
se pouze pro oblasti podpory C.1 s vyjimkou pfipadl plvodniho elektrického vytapéni,

f. Protokol o méfeni prilvzdusnosti obalky budovy (blower door test) — predklada se
pouze u zadosti v oblasti podpory B (vCetné nakupu bytové jednotky) a v podoblasti C.4
— Vétrani. Protokol musi byt v souladu s Metodickym pokynem pro upfesnéni méreni
privzdusnosti obalky budovy.

24 Zprdva neni poZadovdna v pFipadech vymén, které prokazatelné probéhly pred 1. 10. 2021. V takovychto pfipadech
lze zprdvu nahradit preddvacim protokolem nebo obdobnymi dokumenty.

Statni fond zZivotniho prostiedi CR, sidlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11
korespondenéni a kontaktni adresa: Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4; IC: 00020729
www.novazelenausporam.cz

36/65



%
**

S Evropska | Y Evropska [ novs J zelend 2 ) 3
ak komise e " +* investi¢ni banka ¢

DOKUMENTY PREDKLADANE JEN ZADATELI, KTERi NAPLNi DANA KRITERIA

1. Dokumenty k verejné podpoie — predkladaji je pouze Zadatelé, na které se vztahuji pravidla
verejné podpory. V pfipadé vefejné podpory dle nafizeni EK ¢. 651/2014 GBER jde o:

- prohlaseni zadatele o velikosti podniku,
- prohlaseni zadatele o inkasnim prikazu,
- podklady nezbytné pro vyhodnoceni, zda zadatel neni podnikem v obtizich, viz kap. 9.2.

V pfipadé podpory malého rozsahu de minimis pak ¢estné prohlaseni Zzadatele o podporach de
minimis dle vzoru zvefejnéného na webovych strankach programu.

2. Dokumenty k vefejnym zakazkam — predkladaji je pouze Zadatelé, ktefi jsou zadavateli dle §4
zadkona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek, v platném znéni. Soudasti jsou i Ucetni
doklady za realizaci opatreni (napf. faktury, véetné zalohovych) véetné potvrzeni o jejich Uhradé
(vypis z Uctu, vypis z internetového bankovnictvi apod.).

3. Cestné prohlaseni k vylouceni stretu zajmi — predkladaji pouze zadatelé, ktefi jsou zadavateli
dle § 4 zdkona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, v platném znéni. Formular
prohlaseni je k dispozici na webovych strankach programu.

4. Oznameni o spolufinancovani projektu ze statniho rozpoctu nebo jinych verejnych zdrojli dle
kap. 2.3, odst. e) — predklada se pouze v pfipadé, ze je projekt spolufinancovan z jinych verejnych
zdroj(.

5. Cestné prohlaseni o zapsani skuteénych majitelG v evidenci skute¢nych majitel(i dle zakona
€. 37/2021 Sb., o evidenci skutecnych majitelQ, v platném znéni — predklada se pouze v pripadé,
Ze je Zadatelem obchodni spolecnost nebo fond.

6. Stanovisko provozovatele USZTE nebo SZTE, kterd vyuziva alespoii 50 % energie
z obnovitelnych zdrojt — predklada se pouze v pfipadé instalace zdroje tepla nebo solarniho
systému do budovy napojené na tyto soustavy. V pripadé, Ze se provozovatel v pfimérené lhité
vcetné Casu nezbytného pro doruceni nevyjadfil, Cestné prohlaseni Zadatele ze provozovatele
pisemné o vydani tohoto stanoviska pozadal.

7. Negativni test na potencialni kontaminanty — predklada se pouze u novostaveb, pokud se
stavebni zdamér nachazi na potencialné kontaminovaném misté (brownfield). Provadi se podle
Metodického pokynu MZP pro prizkum kontaminovaného Gzemi uvedeny na strankach MZP2.

8. Potvrzeni prodavajiciho o souladu predloZzené dokumentace stavby (véetné PENB) a jejiho
skutecného provedeni. Toto prohlaseni mlze byt i soucasti kupni smlouvy. Doklada se
k zaddostem o podporu na nakup bytové jednotky v BD.

9. Kolaudaéni rozhodnuti — pouze v pfipadé podpory na nakup bytové jednotky.

2> viz https.//www.mzp.cz/cz/metodiky._ekologicke_zateze
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6 PODANIi ZADOSTI O PODPORU A JEJi ADMINISTRACE

6.1 Vyhlaseni vyzvy k podavani zadosti

Z4dosti o podporu je mozné podavat na zakladé vyhladené vyzvy k podavani zadosti. Vyzva je vidy
zvefejnéna pred zahajenim prijmu zadosti o poskytnuti podpory na webovych strankach programu
a obsahuje zejména casovy harmonogram pfijmu zadosti, typy opravnénych Zadatell a specifikaci
jednotlivych oblasti podpory véetné zakladnich pravidel pfijmu zadosti. Zadosti je mozné podavat pred
realizaci, v pribéhu nebo po realizaci podporovanych opatfeni.

6.2 Podani zadosti

Zadosti, veetné viech povinnych i nepovinnych pfiloh se podavaji elektronicky prostfednictvim AIS
SFZP CR, ktery je dostupny z webovych stranek programu.

Zadosti podané jinym, nez vyde stanovenym zpilsobem nebudou povazovany za fadné podané
a nebudou pfijaty do dalSiho administrativniho procesu.

Zadosti budou administrovany pribézné, a to v poradi v jakém byly podany do AIS SFZP CR. Podporeny
mohou byt pouze Uplné a formalné spravné zadosti, které spini pozadavky dané smérnici, pfislusnou
vyzvou a témito zavaznymi pokyny, maximalné viak do vyse disponibilni alokace vyzvy.

6.3 Posouzeni prijatelnosti zadosti

Posouzeni pfijatelnosti fadné podané Zzadosti spocivd predevsim v kontrole Uplnosti a formalni
spravnosti zadosti a povinnych pfiloh a kontrole souladu Z&dosti a povinnych pfiloh s podminkami
programu.

Fond si vyhrazuje pravo vyzadat si dalSi podklady nezbytné pro posouzeni zadosti a provést kontrolu
stavu na misté. Zadatel je povinen poskytnout nezbytnou soucinnost.

6.4 Akceptace zadosti

Po posouzeni pfijatelnosti je zadost akceptovana. O akceptaci je Zadatel informovan prostfednictvim AlS
SFZP CR.
Informace o akceptaci se nezasila v pfipadé zadosti podanych po dokonceni realizace. U téchto zadosti

je ihned po jejich posouzeni a pfipadném doplnéni ¢i odstranéni vad, provedeno zavérecné vyhodnoceni
Zadosti.
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6.5 Lhata pro dolozeni dokumenti

V pripadé zadosti podanych pred zahdjenim realizace nebo v jejim prabéhu je lhdta pro dolozeni
dokumentl vyzadovanych k dolozeni realizace stanovena nasledovné:

- v oblasti podpory A, B, C, D 24 mésic(,
- nejpozdéji viak do 30. 6. 2028 pro viechny oblasti podpory.
Lh{ty jsou pocitany ode dne akceptace zadosti.

V odlvodnénych pfipadech je mozné pozadat Fond o prodlouzeni lhiity pro dolozeni dokumentd pro
vydani rozhodnuti. O prodlouZeni je tfeba pozadat prostiednictvim AIS SFZP CR, a to pfed uplynutim
predmétné Ihlty.

6.6 Dolozeni dokonceni realizace a zavérecné vyhodnoceni zadosti

Po dokonéeni realizace opatfeni pfedloZi zadatel prostfednictvim AIS SFZP CR dokumenty k dolozeni
dokonceni realizace, kterymi prokdze radné dokonceni realizace podporovanych opatfeni dle
odborného posudku a podminek programu, a to nejpozdéji ve stanoveném terminu dle kap. 6.5.

Fond provede zavérecné vyhodnoceni zadosti, pfi kterém provede kontrolu téchto dokumentd, pficemz
u zadosti podavanych po dokonceni realizace podporovanych opatfeni, mize Fond zavérecné
vyhodnoceni zadosti sloucit s ostatnimi, vySe uvedenymi kontrolami do jediné kontroly.

6.7 Doplnéni/oprava zadosti

V pfipadé zjisténi nedostatkd v ramci kontrol je 7adatel prostfednictvim AIS SFZP CR vyzvan k jejich
odstranéni, a to ve stanovené IhGté. V odlvodnénych pfipadech je mozné pozadat Fond o prodlouzeni
Ihaity. O prodlouzeni |haty je tfeba pozadat prostfednictvim AIS SFZP CR, a to pred uplynutim plvodné
stanovené Ih({ty.

6.8 Vydani rozhodnuti ministra

O Z&dosti rozhoduje ministr vydanim rozhodnuti.

U zadosti, kde nebyly zjistény nedostatky, ministr vyda kladné rozhodnuti, které stanovi konkrétni
individualni podminky, za kterych se podpora poskytuje, zejména pak vysi a formu podpory, Gcel pouziti,
IhGty, zplsob cerpani prostfedkl Fondu a dalSi podminky. VySe podpory uvedena v rozhodnuti, je
stanovena na zakladé dokumentU a parametrl uvedenych v zZadosti.

6.9 Cerpani podpory

Cerpéani prostiedk(l podpory je mozné az po vydani kladného rozhodnuti ministra. Podpora je Fondem
poskytovana ex post, a to bezhotovostnim prevodem financnich prostredk( v K¢ na dotacni bankovni
Ucet zadatele uvedeny v AIS SFZP CR.

Statni fond zZivotniho prostiedi CR, sidlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11
korespondenéni a kontaktni adresa: Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4; IC: 00020729
www.novazelenausporam.cz

39/65



%
**

* z i xR
i *' Evropska | Il Evropska [ nové 4 zelens 4
it komise / el  investi¢ni banka

6.10 Zmény v zadosti o podporu

Zadatel je povinen ozndmit Fondu jakékoliv zmény (identifikacnich a kontaktnich Gdajd, parametr(
projektu, podminek realizace projektu, skutecnosti aj.), a to od predloZeni zadosti do ukonceni realizace
projektu (uplynuti doby udrzitelnosti). Budou-li zmény realizovany bez souhlasného stanoviska Fondu
a dojde-li v dlsledku zmény k nesplnéni podminek téchto zavaznych pokynl, nebude podpora
poskytnuta, popf. mizZe byt pozadovano jeji vraceni. Podminky, za kterych jsou zmény pripustné, uvadi
kapitola 10.

6.11 Preruseni fFizeni

V pfipadé, e Fond nebo MZP v jakékoliv fazi administrace do vydani rozhodnuti zjisti skutenosti
zakladajici dlvodné podezieni, ze zadatel nespliuje podminky programu, mlze Fond dalsi fizeni
o zadosti prerusit a zahdjit kroky k ovéreni, prosetfeni ¢i kontrole predmétnych skutecnosti Fondem
nebo jinymi opravnénymi organy. Preruseni trvd do doby konecného rozhodnuti o ev. poruseni
podminek.

6.12 Zastaveni fizeni — ukonceni administrace zadosti

Nesplriiuje-li zddost podminky dle téchto zavaznych pokynl nebo pokud Fond kdykoli v pribéhu jeji
administrace zjisti poruseni ¢i nesplnéni podminek programu, mdze byt fizeni o zadosti zastaveno.

O zastaveni fizeni je Zadatel informovéan dorucenim usneseni o zastaveni fizeni nebo rozhodnuti, které
Zadosti nevyhovi.

6.13 Zpétvzeti zadosti

Zadatel je opravnén, kdykoliv od podani z4dosti aZ do vydani rozhodnuti, vzit podanou Zadost zpét, a to
pfes AIS SFZP CR. Zpétvzeti zadosti neni mozné, pokud doilo k preruseni fizeni Fondem, napt.
v dusledku provadéni kontroly Fondem ¢i kontrolnich Setfeni jinych opravnénych organ.
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7 ODBORNY POSUDEK

7.1 Zakladni podminky

Z odborného posudku musi byt patrny rozsah a zplsob provedeni podporovaného opatreni a také
skutecnost, Ze toto opatreni splfuje podminky stanovené témito zavaznymi pokyny. Pozadovany obsah
odborného posudku odpovida typu podporovaného opatreni a jeho minimalni rozsah je stanoveny
v kapitole 7.3 a 7.4.

- odborny posudek slouzi jako podklad pro uréeni maximalni vyse podpory.

- odborny posudek pro oblasti podpory A a B se skladd z projektové dokumentace a

energetického hodnoceni.

7.2 Opravnéni zpracovatelé

7.2.1 Opravnéni zpracovatelé odborného posudku

Oblasti podpory (A, B)

(@]

Projektova dokumentace - Osoba autorizovand podle zakona ¢. 360/1992 Sb., o vykonu
povolani autorizovanych architekt( a o vykonu povolani autorizovanych inZzenyrd a technik
cinnych ve vystavbé, ve znéni pozdéjsich predpisl, a to v pfislusném oboru nebo specializaci

dle typu podporovaného opatreni.

Energetické hodnoceni - Energeticky specialista, ktery je drzitelem opravnéni podle § 10
odst. 1 pism. b) zadkona ¢. 406/2000 Sb., o hospodareni energii, ve znéni pozdéjsich predpis(,
ke zpracovani prikazu energetické narocnosti.

Fotovoltaické systémy v oblastech podpory C.2 a C.3

O

Drzitel platného opravnéni dle § 10 vyhlasky Ceského Gfadu bezpecnosti prace a Ceského

banského uradu ¢. 50/1978 Sb., o odborné zpUsobilosti v elektrotechnice, ve znéni

pozdéjsich predpisu.

Osoba znala pro fizeni ¢innosti dle § 19 odst. 2 zdkona ¢. 250/2021 Sb., o bezpecnosti prace
v souvislosti s provozem vyhrazenych technickych zafizeni a o0 zméné souvisejicich zakon(.

Osoba nebo firma opravnéna dle § 10d zakona ¢. 406/2000 Sb., o hospodareni energii,
k instalaci fotovoltaickych systému.

Osoba autorizovand podle zdkona ¢.360/1992 Sb., o vykonu povolani autorizovanych
architektd a o vykonu povolani autorizovanych inzenyrd a technik( ¢innych ve vystavbé, ve
znéni pozdéjSich predpisl, ato v pfislusném oboru nebo specializaci dle typu
podporovaného opatreni.
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Podoblasti podpory C.1,C.2,C4,C5aD

o Odborna dodavatelska firma, v pfipadé instalace obnovitelnych zdroji energie firma nebo

osoba opravnéna dle § 10d zakona ¢.406/2000 Sb., o hospodareni energii, k instalaci

navrhovaného druhu zdroje (OZE).

o Osoba autorizovand podle zakona ¢. 360/1992 Sb., o vykonu povolani autorizovanych

architektl a o vykonu povolani autorizovanych inZzenyr( a technikd ¢innych ve vystavbé, ve

znéni pozdéjSich predpisi, ato v pfislusném oboru nebo specializaci dle typu

podporovaného opatreni.

7.3 Projektova dokumentace a odborny posudek

7.3.1 Minimalni rozsah projektové dokumentace pro oblast A - ZATEPLENI

- Technicka zprava

o

Popis stavajiciho stavu bytového domu a navrhovanych opatreni. Tento popis mlze byt
nahrazen zjednodusenym textovym popisem ¢i popisem vramci energetického
hodnoceni.

Posouzeni stavu objektu, véetné vad statiky objektu nebo s moznym budoucim vlivem
na ni a dalSich zavad, které by omezily funkci nebo Zivotnost navrhovanych opatreni
(stav hydroizolaci apod.). Bude navrzen zpUsob odstranéni zjisténych nebezpecnych vad
a zapracovan do projektové dokumentace.

V pfipadé zadosti o podporu na ,Statické zajisténi a komplexni pfipravu podkladu pred
instalaci ETICS" popis vad a jejich zplisobu odstranéni. Stanoveni rozsahu opatreni, tzn.
Casti fasady, na kterych bude opatreni provedeno.

- Vykresova cast stavajiciho a nového stavu. U jednoduchych a prehlednych pfipad( je mozné

navrh realizovaného opatreni zakreslit do vykres( stavajiciho stavu, avSak navrh musi byt

dostatecné odliSen (napf. barevné). Vykresova cast musi obsahovat vykresy v rozsahu

nezbytném pro kontrolu provedenych opatreni, energetického hodnoceni a ploch opatfeni.

Minimalni rozsah vykresové Casti:

o

o

situaci stavby, (v jednoduchych pfipadech mize byt nahrazena kopii snimku katastralni
mapy),

pudorysy jednotlivych podlazi, véetné popisu nebo legendy mistnosti,

charakteristické fezy,

typické detaily feseni tepelnych mostl u balkon( a lodzii (je-li zddano o podporu na
jejich Feseni),

zakres a popis prvk( venkovni stinici techniky (je-li zddano o podporu na instalaci stinici
techniky).
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7.3.2 Minimalni rozsah projektové dokumentace pro oblast B - NOVOSTAVBY

- Souhrnna technicka zprava nebo technicka zprava v souladu s pfilohou ¢ 12 wyhl
¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjsich predpist.

- Situacni vykresy znazoriujici predevsim orientaci stavby, v pfipadech, kdy je to pro zpracovani
energetického hodnoceni relevantni, také sousedni zastavbu (situace, vzdalenosti a vysky),
markantni porosty stromu ¢i terénni vyvySeniny pusobici horizontélni zastinéni. Jednotlivé
vykresy musi obsahovat podrobnosti uvedené v pfiloze ¢ 12 wvyhl. ¢ 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjsich predpisl. Situaci sousedni zastavby, porostl i
terénnich vyvysenin neni nutné dokladat v pfipadé, Ze jsou parametry stinéni zvoleny dle
tabulkovych hodnot.

- Dokumentace objekti, technickych a technologickych zafizeni musi obsahovat vykresy
vrozsahu nezbytném pro kontrolu provedenych opatreni a energetického hodnoceni.
Jednotlivé vykresy musi obsahovat podrobnosti uvedené v pfiloze ¢. 12 vyhl. ¢. 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjsich predpisd. Minimalni rozsah dokumentace:

o pudorysy jednotlivych podlazi,
o charakteristické fezy,

o Cast ,technika prostfedi staveb”, ve které musi byt obsazena dokumentace pfislusnych
relevantnich profesi dle rozsahu instalovanych zafizeni a systémi — jedna se zejména
o systémy vytapéni a pripravy teplé vody vcetné jednotlivych energetickych zdrojg;
systémy pro vyuziti tepla z odpadni vody; systémy fizeného vétrani se zpétnym
ziskavanim tepla; systémy pro vyrobu elektrické energie, systémy chlazeni, souvisejici
systémy méreni a regulace. Minimalni rozsah dokumentace pro vybrané typy systémda
je dan minimalnim rozsahem uvedenym v ¢astech 7.3.3 az 7.3.6,,

o vykresy vsech detaild na systémové hranici obalky budovy v méfitku alespori 1:10.
Vykresy detaild musi obsahovat popisové pole detailu (ndzev, projektant, odkazova
znacka na oznaceni detailu v pldoryse nebo piktogram umisténi na budoveé), zakresleni
rozhrani vSech materidld a vrstev, grafické rozliSeni material, popis vsech skladeb
a material(l s uvedenim jejich tloustky a pfipadné jejich charakteristickych vlastnosti
a s oznacenim pouzitého vyrobku nebo je nutné uvést pozadované vlastnosti pouzitého
materialu, okoétovani jednotlivych vrstev, vyznaceni probihajici vzduchotésné roviny.
Standardni rozsah dokladanych detaili pro bézné typy budov:

* narozi obvodové stény,

* napojeni obvodové stény u zakladu,

* napojeni obvodové stény na plochou strechu (atika),

* napojeni obvodové stény na Sikmou strechu (u pozednice),

* napojeni titové stény na Sikmou strechu,

* napojeni Sikmé stfechy na klestiny (pfipadné napojeni sikmé stfechy v hiebeni,
»  osténi okna,

* nadprazi okna,

= parapet okna,
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»  osténi dveri,
* nadprazi dvefi,
»  prah dveri.

Minimalni rozsah odborného posudku pro podoblast C.1, C.2 a C.3

Vyhodnoceni uspor a pFinosu opatreni (nedoklada se pro opatreni C.1). Vypocet bude
prednostné proveden pomoci vypoctovych nastroji uvedenych na webovych strankach
programu. Pfipousti se také poufziti jiného specializovaného simulacniho vypoctového nastroje
(pro FV systémy v oblasti C.3, s nejvySe hodinovym krokem). Vypocet bude v takovém pripadé
dolozen kompletnim protokolem z tohoto programu.

Kopie grafické €asti prukazu energetické naroénosti dle vyhlasky €. 264/2020 Sb., popf. ¢.
78/2013 Sb. o energetické naroc¢nosti budov, popf. samostatny protokol vypoctu primérného
soucinitele prostupu tepla posuzované a referencni budovy se zafazenim do pfislusné tridy dle
pravidel stanovenych ve vyhlasce ¢. 264/2020 Sb. Predkladd se pouze pro vybrané zadosti
v oblasti C.1 na vyménu plynovych kotld a topidel. Dokument musi byt vypracovan energetickym
specialistou, drzitelem opravnéni dle § 10 odst. 1 pism. b) zakona ¢. 406/2000 Sb., o hospodareni
energii, ve znéni pozdéjSich predpisd. V pfipadé predlozeni pouze protokolu vypoltu se
pfipousti jeho zpracovani autorizovanou osobou dle zakona ¢. 360/1992 Sb., o vykonu povolani
autorizovanych architektd a o vykonu povolani autorizovanych inzenyr( a technik( ¢innych ve
vystavbé, ve znéni pozdéjsich predpis.

Zprava o instalaci zafizeni/realizaci opatifeni — je soucasti dokumentd predkladanych pfi
dolozeni realizace (viz kap. 5.2 Dokumenty pozadované k dolozeni realizace projektu). Formular
je ke stazeni na webovych strankach programu.

Minimalni rozsah projektové dokumentace pro podoblast C.4 - VETRANI

Vykresova cast obsahujici minimalné pldorysy jednotlivych podlazi se znazornénim umisténi
jednotky fizeného vétrani, schématu rozvodd privodu a odvodu vzduchu a koncovych prvki
vcetné uvedeni vzduchového mnozstvi odvadéného nebo privadéného vzduchu v jednotlivych
mistnostech, typ VZT jednotky a jeji zakladni technické parametry.

Zprava o instalaci zafizeni/realizaci opatfeni — je soucasti dokumentd predkladanych pfi
dolozeni realizace (viz kap. 5.2 Dokumenty pozadované k dolozeni realizace projektu). Formular
je ke stazeni na webovych strankach programu.
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7.3.5 Minimalni rozsah odborného posudku pro podoblast C.5 - VYUZITI TEPLA
Z ODPADNI VODY
- Zprava o instalaci zafizeni/realizaci opatfeni — je soucasti dokumentd predkladanych pfi

dolozeni realizace (viz kap. 5.2 Dokumenty pozadované k dolozeni realizace projektu). Formular
je ke stazeni na webovych strankach programu.

7.3.6 Minimalni rozsah projektové dokumentace pro oblast D.1 - ZELENA
STRECHA

- Vykresova ¢ast obsahujici minimalné:

o pudorys zelené strechy se zakdtovanymi pddorysnymi rozméry vegetacniho souvrstvi,
Udaji o sklonu a typu zelené stfechy

o Udaje o skladbé navrhované zelené stfechy, popf. charakteristicky rez,

o v pfipadé vystavby intenzivni zelené stfechy schéma systému pro zajisténi zavlahy
z jinych zdroj0, nez z vefejné vodovodni sité (napf. akumulace destové vody z okolnich
ploch, vyuziti Sedé vody).

- Zprava o instalaci zafizeni/realizaci opatifeni — je soucasti dokumentd predkladanych pfi
dolozeni realizace (viz kap. 5.2 Dokumenty pozadované k dolozeni realizace projektu). Formular
je ke stazeni na webovych strankach programu.

7.3.7 Minimalni rozsah odborného posudku pro podoblast D.2 - DESTOVKA a
D.3 EKOMOBILITA

Zprava o instalaci zafizeni/realizaci opatieni — je soucasti dokumentl predkladanych pfi dolozeni
realizace (viz kap. 5.2 Dokumenty poZadované k doloZeni realizace projektu). Formulaf je ke stazeni
na webovych strankach programu.

7.4 Energetické hodnoceni

Energetické hodnoceni musi byt provedeno v souladu s vyhlaskou ¢. 264/2020 Sb., o energetické
narocnosti budov, ve znéni pozdéjSich predpist. Pokud byly pro pfisluSnou podoblast podpory
vydany metodické pokyny, jsou pro jeho zpracovani zavazné.

7.4.1 Minimalni rozsah energetického hodnoceni pro oblast A - ZATEPLENI

- Prukaz energetické naro¢nosti budovy evidovany v systému ENEX. Energetické hodnoceni se
doklada pro stavajici a navrhovany stav. Prikaz energetické narocnosti, postacuje predlozit
priikaz vietné grafické &asti pouze pro navrhovany stav. Pro hodnoceni stavajiciho stavu
postacuji pfislusné vypoctové protokoly.
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- Schematické nakresy budovy s vyznacenim zvolené systémové hranice obalky budovy pro

stavajici a navrhovany stav (mlze byt soucasti projektové dokumentace nebo jiného

predlozeného dokumentu).

- Protokoly vypoctu:

o

protokol vypoctu souciniteld prostupu tepla konstrukci U [W.m=2K'] pro stavajici
a navrhovy stav,

protokol vypoctu pramérného soucinitele prostupu tepla obalkou budovy Uem [W.m=2.K-
'l pro stavajici a navrhovy stav a protokol vypoctu referenéni hodnoty pramérného
soucinitele prostupu tepla budovy Uemg,pro navrhovany stav

protokol vypoétu celkové dodané energie Epa [kWh.rok™'] a primarni energie
z neobnovitelnych zdroju Epna [kWh.rok™'] obsahujici dalezité vstupni Gdaje nezbytné
pro zpétnou kontrolu vypoctu.

7.4.2 Minimalni rozsah energetického hodnoceni pro oblast podpory B

- Prukaz energetické naroénosti budovy (evidovany v systému ENEX) a schematické nakresy

budovy s vyznacenim systémové hranice obalky budovy (mize byt soucasti projektové

dokumentace nebo jiného predlozeného dokumentu).

- Protokoly vypoétu:

o

o

protokol vypoctu soucinitell prostupu tepla konstrukci U [W.m=2.K],
protokol vypoctu soucinitelll prostupu tepla pro jednotlivé vyplné otvoru zvlast,

protokol vypoctu pramérného soucinitele prostupu tepla obalkou budovy Uem [W.m2.K"
"l a protokol vypoctu referencni hodnoty primérného soudinitele prostupu tepla
budovy Uempg,

protokol vypoctu mérné rocni potreby tepla na vytapéni Ea [kWh.m=2.rok™'] obsahuijici
dullezité vstupni Udaje nezbytné pro zpétnou kontrolu vypoctu,

protokol vypoctu mérné neobnovitelné primarni energie z neobnovitelnych zdrojd
Eona [kWh.m™2.rok™"] obsahujici dllezité vstupni Udaje nezbytné pro zpétnou kontrolu
vypoctu,

protokol vypoctu nejvyssi denni teploty vzduchu v mistnosti v letnim obdobi 8aimax [°C].
Protokol neni vyzadovan v pfipadé, Ze jsou vSechna okna na jizni, jihozapadni, zapadni,
jihovychodni a vychodni strané opatfena vnéjsimi aktivnimi stinicimi prvky.
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PRIME REALIZACNI VYDAJE

8.1 Zakladni pravidla

a)

b)

0)

d)

Fond poskytne podporu pouze na Uhradu pfimych realizacnich vydajl. Pfimé realizacni vydaje musi
byt v souladu s pravidly téchto zavaznych pokyn(i a platnymi pravnimi predpisy.

Pfimé realizacni vydaje jsou takové vydaje, které jsou pfimo avyhradné spojeny s realizaci
podporovanych opatieni splfujicich podminky programu.

Pfimé realizacni vydaje jsou pro kazdé podporované opatieni zadatelem uvadény samostatné

Pfimé realizacni vydaje musi byt zaplaceny ze strany zadatele nebo ostatnich spoluvlastnikd
a podlozeny relevantnim dokladem o Ghradé (vypis z bankovniho Gctu, pfijmovy pokladni doklad).

Mezi pfimé realizacni vydaje spadaji také vydaje na sanaci azbestu, projektovou pfipravou a realizaci
opatfeni na ochranu stavajicich, respektive na nahradu zanikajicich, stanovist’ roryse obecného
a netopyr(, na ochranu volné zijicich ptakd a na ochranu ptakl pred néarazy do skel dle pfislusnych
metodickych pokynl dostupnych na webovych strankdch programu, které budou uvedeny
v projektové dokumentaci, odborném posudku nebo pfimo vyplynou z pozZadavk( organt ochrany
pfirody uvedenych ve spravnim aktu dle § 5b nebo § 56 zakona ¢. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody
a krajiny, ve znéni pozdéjsich predpist.

Soucasti pfimych realizacnich vydajid mohou byt také naklady na vyhotoveni odborného posudku,
odborny technicky dozor, revize a zkousky nezbytné pro realizaci opatreni.
Do pfimych realizacnich vydaji nelze zahrnout:

- vydaje za repasovana a pouzitd zafizeni, na pouzité stavebni materidly a komponenty, pokud
neni uvedeno jinak,

- ostatni vydaje, které nejsou pfimo a vyhradné spojeny s realizaci podporovanych opatreni, jedna
se zejména o vydaje na nakupy nastroj(, zafizeni stavenisté a pohonnych hmot, vydaje na prace
provadéné svépomoci nebo formou sousedské vypomoci, inzenyrskou cinnost, geodetické
prace, vydaje spojené s podanim a administraci zadosti, dale neuvedené zkousky a posudky,

- vydaje za prace a dodavky, které zadatel nebo jiny spoluvlastnik domu provadél a Uctuje jako
osoba samostatné vydélecné cinng,

- ve smyslu § 4b zakona ¢. 159/2006 Sb., o stfetu zajmd, v platném znéni, vydaje vynalozené na
plnéni verejné zakazky dodavatelem, zhotovitelem dila ¢i poskytovatelem sluzeb, ktery je
obchodni spolecnosti, v niz verejny funkcionar uvedeny v § 2 odst. 1 pism. c) tohoto zakona,
nebo jim ovladand osoba vlastni podil predstavujici alespon 25 % Ucasti spolecnika v této
obchodni spolecnosti,

- ve smyslu § 44 zdkona ¢&. 134/2016, o zadavani verejnych zakadzek vydaje vynalozené na plnéni
vefejné zakazky, uniz byl zjistén nezvefejnény nebo nedostatecné omezeny stret zajmd
a stietem zajm0 dotceny Ucastnik vybérového/zadavaciho fizeni uspél pfi zajisténi této verejné
zakazky.
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Dan z pfidané hodnoty neni zplsobilym vydajem, pokud je zadatel platcem DPH a vznikne mu narok
na jeji vraceni.

Zadatel je do ukonéeni doby udrzitelnosti povinen uschovat originaly Géetnich a dalsich doklad
(faktury, dodaci listy, doklady o zaplaceni atd.) prokazujicich vysi pfimych realizacnich vydajd a na
vyzadani predlozit Fondu ke kontrole.

8.2 P¥imé realiza¢ni vydaje pro oblast A - ZATEPLENI

a)

b)

Q

Vydaje na podporovana opatieni provedena na obalce budovy a vydaje, které jsou pfimo a vyhradné
spojeny s realizaci téchto opatreni, jedna se zejména o vydaje na materidl, vyrobky a v pripadé, ze
jsou opatfeni provadéna dodavatelem i montaz a provedeni opatreni.

Vydaje spojené s realizaci dalSich opatieni, véetné Uprav mimo obalku budovy pfispivajici ke snizeni
energetické narocnosti objektu, pokud jsou provadéna soubézné s podporovanymi opatienimi, dle
predlozené projektové dokumentace.

Repase oken a dvefi v pamatkové chranénych objektech.

8.3 Primé realizacni vydaje pro oblast B - NOVOSTAVBA

a)

b)

Q

Vydaje souvisejici s vystavbou nového bytového domu, a to véetné systémi technického zafizeni
budovy, mezi které se fadi napfiklad systémy fizeného vétrani se zpétnym ziskavanim tepla, zafizeni
vyuzivajici obnovitelnych zdrojl energie atd.

V pfipadé nadkupu bytové jednotky v novém bytovém domu se zapocitavéa pouze kupni cena bytové
jednotky bez provizi za zprostfedkovatelské sluzby, ndkladd na ocenéni nemovitosti, pravni a jiné
sluzby.

Do pfimych realizanich vydaji nelze zafadit napf. vydaje spojené s Upravou pozemku, stavbou
oploceni, pofizenim vnitfniho vybaveni bytového domu a vydaje na samostatné stojici ¢ast domu
(napr. garaz).

8.4 Primé realizacni vydaje pro oblast C - ZDROJE ENERGIE

a)

b)

Vydaje pfimo souvisejici s dodavkou a instalaci podporovaného opatieni do budovy.

Vydaje na pofizeni ainstalace bateriového systému u fotovoltaickych systémU, jehoz soucasti
jsou repasované akumulatory, pokud dodavatel ovéfil a garantuje jejich technické parametry
a poskytuje na né zaruky.
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8.5 P¥imé realiza¢ni vydaje pro oblast D - ADAPTACNI A MITIGACNi OPATRENI

8.5.1 Zelené strechy

Vydaje na hydroizolacni, hydroakumulacni a vegetacni vrstvy stfechy, komponenty pro odvod destové
vody instalované ve strese, vysazené rostliny, pfipadné pevné instalované zavlahové zafizeni a vydaje na
stavebné technickou pfipravenost véetné statického zajisténi.

8.5.2 Hospodareni s destovymi a odpadnimi vodami

a) Vydaje prfimo souvisejici s dodavkou a montazi podporovaného opatieni dle konkrétni aktivity,
jedna se zejména o vydaje za:

- nakup vyrobk, zarizeni a technologii (napf. akumulacni nadrze, cerpadla, filtracni ¢leny, zafizeni
pro hygienizaci uzitkové vody),

- instalaci a zprovoznéni systému (napf. zemni prace, usazeni a vzajemné propojeni jednotlivych
zafizeni, Upravy svodl srazkové vody, Uprava stavajicich podzemnich nadrzi, Upravy vnitfnich
rozvodU uzitkové vody, napojeni zafizeni na pfivod elektrické energie),

- v pfipadé vyuziti vyCisténé odpadni/ srazkové vody k zélivce vydaje na instalaci kapkové zavlahy.

b) Do pfimych realizacnich vydaji nelze zaradit vydaje spojené s pofizenim a instalaci zafizeni pro
Cisténi vody obsahujici fekalie a pfipadné moc (Cerné, hnédé, zluté vody) - napriklad domovni
Cistirny odpadnich vod, a dale vydaje na nové vodovodni vytokové armatury, okapy, destové svody
a jejich pfislusenstvi, napf. lapac stiesnich splavenin.

8.5.3 Ekomobilita

Vydaje na pofizeni a instalace dobijeci stanice vcetné jejiho pfislusenstvi, pfivody el. energie vietné
souvisejicich praci (vykopy pro né apod.), napojeni do stavajiciho rozvadéce, nadfazeny fidici systém
(pokud je instalovano vice stanic), pfipadné i na fotovoltaicky systém. Vydaje na zfizeni parkovaciho
mista pro automobil a jiné poplatky (napf. navySeni kapacity jistice) zaradit nelze.
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9 VEREJNA PODPORA A PODPORA MALEHO ROZSAHU

V pripadé naplnéni znakd verejné podpory v ramci podané zadosti je podpora omezena také pfislusnymi
pravidly pro vefejnou podporu souvisejici s maximalni moznou vysi Cerpani podpory Zadatelem.

Vefejnou podporou a podporou malého rozsahu de minimis (dale jen ,vefejna podpora”) se rozumi
kazda podpora poskytnuta z verejnych prostredkd, kterd zvyhodnuje subjekty vyvijejici hospodarskou
¢innost, ¢imz narusuje nebo miZze narusit hospodarskou soutéz na vnitfnim trhu EU. Hlavni zasadou je,
ze pokud s predpokladanou investici bude souviset ekonomicka cinnost, mize se jednat o verejnou
podporu, a to bez ohledu na typ zadatele, jeho pravni osobnost (subjektivitu) a typ vlastnictvi. Z pohledu
pravidel vefejné podpory je takovy subjekt povazovan za podnik (dochazi nebo bude dochazet k nabidce
zboZi nebo sluzeb na trhu).

V podminkach programu se omezeni pravidly pro vefejnou podporu dotykaji zejména pravnickych osob
a fyzickych osob podnikajicich, v nékterych pripadech se tato omezeni mohou tykat i fyzickych osob,
které jsou z hlediska pravni formy povazovany za nepodnikajici. Zcela vyloudit Ize z pravidel verejné
podpory v rdmci programu zpravidla pouze takové pfipady a souvisejici investice, jejichz hlavnim cilem
je uspokojovani vlastnich bytovych potreb.

Aby se jednalo o vefejnou podporu, musi byt naplnény viechny Ctyfi nize uvedené znaky soucasné, jinak
se 0 vefejnou podporu nejedna:

1. podpora je poskytnuta statem nebo z verejnych prostredkd,

2. podpora zvyhodnuje urcité podniky nebo urcitd odvétvi podnikani a je selektivni,
3. je ovlivnén obchod mezi ¢lenskymi staty EU,

4. je naruSena hospodarska soutéZ nebo hrozi jeji naruseni.

Podpora se pro posuzovani pravidel vefejné podpory povazuje za poskytnutou dnem vydani rozhodnuti.

9.1 Posouzeni verejné podpory

Prvotni identifikaci vefejné podpory provadi zZadatel pfed podanim zadosti o podporu. Vzhledem ke
komplexnosti problematiky, doporucujeme v pripadé pochybnosti konzultovat zvoleny mechanismus
podpory predem. Aktuélni informace k problematice naleznete napt. na webovych strankach UOHS. Za
spravnost poskytnutych informaci, za vyhodnoceni naplnéni znakd vefejné podpory i za zvoleny rezim
podpory a pInéni podminek verejné podpory je odpovédny zadatel.

9.2 Pravni ramec

Podpora v ramci programu bude poskytovana podle nasledujicich predpis(:

- Nafizeni Komise (EU) ¢. 651/2014 ze dne 17. 6. 2014, kterym se v souladu s ¢lanky 107 a 108
Smlouvy o fungovani Evropské unie prohlasuji urcité kategorie podpory za slucitelné s vnitfnim
trhem (Obecné nafizeni o blokovych vyjimkach — GBER) — pouze vybrané relevantni ¢lanky (dale
jen ,GBER").
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- Nafizeni Komise (EU) ¢ 1407/2013 ze dne 18. 12. 2013, o pouziti ¢lankd 107 a 108 Smlouvy
o fungovani Evropské unie na podporu de minimis (dale jen ,de minimis”).

U vSech projektq, které jsou zarazeny jako projekty zakladajici vefejnou podporu, mize byt alternativné
pouzita podpora de minimis.

Bude-li na projektu evidovana verejnd podpora GBER, je Fond opravnén si od zadatell podléhajicim
vyhodnoceni podniku v obtizich dle Nafizeni Komise (EU) ¢. 651/2014 clanek 2, bod 18), vyzadat
dodatecné relevantni podklady nezbytné pro vyhodnoceni, zda zadatel neni podnikem v obtizich. Bude-
li zadatel vyhodnocen jako podnik v obtizich, nebude mu poskytnuta podpora. K vyhodnoceni podniku
v obtizich tzemné samospravnych celkd budou také pouzity udaje z informacniho systému MONITOR
provozovaného Ministerstvem financi a nebude tedy nutné doklddat ekonomické vykazy.
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10 ZMENY V ZADOSTI O PODPORU

10.1 Zakladni pravidla

a) Zmény v zadosti o podporu lze provadét pouze za predpokladu, Ze jsou dodrzeny podminky
programu a dalsi pravidla uvedena v zavaznych pokynech.

b) Zadatel je povinen oznamovat Fondu kazdou zménu, kterd maze ovlivnit Géel poskytované podpory
a splnéni podminek programu, a to v dobé od podani zadosti az do konce doby udrzitelnosti. Jedna
se napfiklad o zmény identifikacnich a kontaktnich Gdajd, zmény parametr( realizovanych opatreni
a odborného posudku, zmény skutecnosti a podminek obsazenych v rozhodnuti apod.

¢) Zménu je Zadatel povinen oznamit Fondu prostfednictvim AIS SFZP CR bez zbyte¢ného odkladuy,
a to pred jejim uskutecnénim, nelze-li z objektivnich divodu jinak, pak neprodlené po jejim zjisténi.
d) Po oznédmeni zmény je Fond opravnén vyzadat si dalsi podklady, kterymi Zadatel prokaze splnéni
(dodrzeni) podminek programu a skutecnost, ze Ucel poskytnuté podpory byl pIné, nebo

v dostate¢né mire, zachovan.

e) Budou-li zmény realizovany bez predchoziho souhlasu Fondu a dojde-li v ddsledku zmény
k nesplnéni podminek programu, nebude podpora poskytnuta, resp. bude pozadovéno jeji vraceni.

f) Kazdou neopravnéné cerpanou podporu je zadatel povinen, na vyzvu Fondu, vratit.

g) Oznameni zmény, neni-li uvedeno jinak, podava zadatel Fondu vcetné viech relevantnich dokladd
elektronicky prostfednictvi AIS SFZP CR.

10.2 Zmeény pred vydanim rozhodnuti

a) Zménu, ktera se uskutecnila pfed vydanim rozhodnuti, ozndmi zadatel Fondu nejpozdéji do doby
predlozeni dokument(l prokazujicich dokonceni realizace podporovanych opatreni.

b) Vyse podpory alokované na danou zadost v okamziku jejiho podani prostiednictvim AIS SFZP CR se
v pfipadé zmén nezvysuje.

c) Pripadné zmény majici vliv na uréeni vySe podpory budou feseny individualné dle charakteru
a rozsahu zmény.

d) Jsou-li zmény v zadosti o podporu vyvolany zménou odborného posudku, posoudi zmény Fond
a navrhne dalsi postup.

10.2.1Zmény v odborném posudku pred vydanim rozhodnuti

a) Meénit se mohou vyrobky, opatfeni, a dalSi parametry podporovanych opatfeni, které tyto zmény
vyvolaji, a to pouze za predpokladu, Ze jsou dodrzeny podminky programu.

b) V prfipadé zmény na vyssi hladinu podpory nebo rozsifeni opatieni se plivodné stanovena maximalni
vySe podpory pro danou podoblast podpory nezvysuje. V pfipadé zmény na nizsi hladinu podpory
se maximalni vyse podpory urci dle podminek programu pro skutecné dosazenou hladinu podpory.
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¢) Na zadost zadatele Ize libovolné opatfeni odebrat. V administraci Zadosti Ize pokraCovat, pokud
takto nadale splfuje podminky programu.

10.2.2Oblast podpory A, B

a) Zména odborného posudku je mozna, splni-li podporovanad opatreni i po realizaci této zmény
podminky programu urcené pro danou oblast podpory.

b) Zmény jsou mozné na jakoukoliv jinou podoblast podpory (vyssi i nizsi).

10.2.3 Oblast podpory C, D

a) Pfipustné jsou zmény vyrobkl za jiné spliujici podminky programu a dané podoblasti podpory.
Pokud ma navrhovana zména mozny dopad na energetické hodnoceni, je Zadatel povinen predlozit
jeho aktualizovanou verzi, s vyjimkou pfipadl, kdy byl pdvodni vyrobek nahrazen jinym, s lepsimi
parametry, bez predpokladu negativniho vlivu na vysledky energetického hodnoceni ¢i nesplnéni
podminek pro pfislusnou podoblast podpory.

b) Zmény typu opatfeni se pfipoustéji pouze v ramci jednotlivych podoblasti, pokud tim nejsou
poruseny ostatni podminky programu.

10.3 Zmény po vydani rozhodnuti a béhem doby udrzitelnosti

10.3.1Oblast podpory Aa B

a) Zména je moznd, splni-li po této zméné zadost podminky programu urcené pro danou podoblast
podpory nebo vyssi, platné v okamziku podani zadosti prostfednictvim AIS SFZP CR.

10.3.2O0blast podpory C

a) Pripoustéji se ndhrady podporovanych vyrobkl za obdobné typy (néleZici do stejné podoblasti
podpory, se stejnou vysi podpory), které spliuji podminky programu platné v okamziku podani
7adosti prostrednictvim AIS SFZP CR a zaroven pozadavky stanovené obecné zavaznymi predpisy na
nové vyrobky platné v okamziku jejich instalace.

b) Pfipousti se takova rozsifeni podporovaného zdroje nebo napojeni dalSich objektl ve vlastnictvi
Zadatele na podporovany zdroj, které je v souladu s podminkami programu a nesnizi predpokladané
pfinosy opatreni (napf. snizenim Gc¢innosti zdroje).

10.3.3 Podoblast podpory D

a) Zména je mozna, pokud jsou splnény pozadavky programu platné v okamziku podani zadosti
prostfednictvim AIS SFZP CR a zména nema vliv na stanovenou vysi podpory.
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10.4 Zména zadatele z dlivodu pfevodu vlastnického prava k nemovitosti

10.4.1Zména Zadatele z diivodu prevodu vlastnického prava k nemovitosti

a)

0

pred vydanim rozhodnuti

Dojde-li ke zméné vlastnického prava k predmétu podpory (podporovana stavba) pred vydanim
rozhodnuti, prestava byt ptvodni vlastnik (Zadatel) opravnénym zadatelem a ztraci narok na ziskani
podpory v ramci plvodni zadosti o podporu.

Novy vlastnik je v pfipadé zdjmu o ziskani dotace povinen podat si novou zadost o poskytnuti
podpory.

Vyuzije-li novy vlastnik moznosti podat si novou zadost, opatreni realizovana pGvodnim vlastnikem
(zadatelem) nejsou pfimym realiza¢nim vydajem. Toto ustanoveni se neuplatni v pfipadé, kdy doslo
k pfevodu vlastnického prava mezi pfibuznymi v linii pfimé v prvnim stupni.

10.4.2Zména Zadatele z divodu prevodu vlastnického prava k nemovitosti

a)

b)

po vydani rozhodnuti

V pfipadé, Zze dojde ke zméné vlastnického prava k predmétu podpory (podporovana stavba) po
vydani rozhodnuti, tedy po dobu udrzitelnosti, je zadatel povinen zménu oznamit Fondu.

Zadatel musi pravné relevantnim zpdsobem zavéazat nového vlastnika k plnéni podminek
stanovenych v rozhodnuti. V pfipadé, Ze tak neucini, odpovida za jejich plnéni i nadale sam, a to po
celou dobu udrzitelnosti.

10.5 Zména zadatele z duvodu amrti

Zemfre-li zadatel — fyzickad osoba po podani zadosti o poskytnuti podpory, ale pred vyplacenim podpory,

bude fizeni o zadosti ukonéeno. Informace o Umrti zadatele museji byt Fondu doruceny bez zbytecného
odkladu.

Maji-li dédicové zajem o poskytnuti podpory, mohou podat novou Zadost na stejnad opatieni, pficemz

jim dokumenty a doklady vystavené na jméno zesnulého Zzadatele, véetné jim provedenych plateb budou

pfijaty stejné, jako by je proved| a pfedlozil novy Zadatel.

V rdmci nové zadosti musi byt doloZzena kopie pravomocného usneseni o ukonceni dédického fizeni, ze

kterého musi byt patrné, Ze nemovitost, jez je predmétem podpory z programu, byla predmétem

dédického fizeni a zaroven, kdo je novym vlastnikem ¢i spoluvlastnikem prfedmétné nemovitosti.

Statni fond zZivotniho prostiedi CR, sidlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11
korespondenéni a kontaktni adresa: Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4; IC: 00020729
www.novazelenausporam.cz

54/65



* Kk

4%
**

Evropskél Evropska [ nova 4 zelend 2
Hpe investi¢ni banka

ok komise

~

10.6 Zména identifika¢nich a kontaktnich udaju

V pfipadé zmény identifikacnich a kontaktnich Udajli v dobé od podani zadosti do konce doby
udrzitelnosti je pozadovano predlozeni nasledujicich dokumentd:

- zména nazvu pravnické osoby / statutarniho organu — ozndmeni s uvedenim novych Udaju,
v pripadé pravnickych osob a fond{i kopie vypisu z verejného rejstriku (obchodniho ¢&i jiného),

- zména adresy trvalého pobytu / zména sidla — oznameni s uvedenim novych Gdajl, v pripadé
pravnickych osob a fond( kopie vypisu z verejného rejstriku (obchodniho ¢i jiného),

- zména kontaktnich Udajl (napf. korespondencni adresy, telefonniho a e-mailového kontaktu) —
Cestné prohlaseni,

- zména Cisla bankovniho U¢tu — kopie dokladu jednoznaéné prokazujici vlastnictvi predmétného
bankovniho uctu.
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11 KONTROLNIi CINNOST

V rdmci kontrolni ¢innosti vykonavané Fondem jsou provadény dvé zakladni formy kontrol, a to kontroly
dokladové a kontroly na misté realizace podporovanych opatieni. Kontrolni ¢innost Fondu je provadéna
za Ucelem kontroly dodrzovani podminek programu, zjisténi odchylek od Zadouciho stavu, napravy
nedostatk(l, odstranéni jejich pricin a prevence pred jejich vznikem véetné definovani rizik.

11.1 Kontroly dokladové

Jedna se o administrativni kontrolu dokladl predlozenych zadatelem pro Ulely posouzeni zadosti
z hlediska splnéni formaélnich nalezitosti a specifické pfijatelnosti a pro ucely vydani rozhodnuti. Tato
kontrola probiha na pracovistich Fondu.

11.2 Kontroly na misté realizace podporovaného opatreni

Jedna se o fyzickou kontrolu probihajici u Zadatele na misté realizace podporovaného opatreni. Fyzicka
kontrola spociva v porovnani skutecného stavu se stavem zamyslenym a deklarovanym a zjisténi
dodrzovani stanovenych predpist a pravidel. Kontrola na misté mize obsahovat rovnéz kontrolu
souvisejicich dokladd.

Monitorovaci navstévy jsou:

- opatfenim Fondu k ovéfeni skutecnosti na misté realizace opatreni, diky nimz lze predejit
nesrovnalostem v projektu a opatfit podklady pro posouzeni, zda zahdjit vefejnospravni
kontrolu; tyto navstévy zaroven umoziuji pribézné ovérovani stavu realizace projektu,

- provéadény urenymi pracovniky Fondu a jsou vykonavany v souladu s vnitfnimi pfedpisy Fondu.
Monitorovaci navstéva je provadéna ve smyslu § 3 zakona ¢&. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolni
rad), ve znéni pozdéjsich predpis(.

Verejnospravni kontroly jsou:
- kontroly probihajici u zadatele o podporu na misté realizace podporovaného opatreni,

- provadény povérenymi pracovniky Fondu, porovnavaji skutecny stav se stavem zamyslenym
a deklarovanym v zadosti a ovéruji pInéni podminek programu,

v

- provadény dle zdkona ¢. 320/2001 Sb. o financni kontrole ve vefejné spravé a o zméné
nékterych zakonl (zakon o finanéni kontrole), ve znéni pozdé&jSich predpist. Procesni stranka
vykonu téchto kontrol vychazi ze zakona ¢. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolni fad), ve znéni
pozdéjsich predpisu.

11.3 Obecna ustanoveni o kontrolach

- Fond si vyhrazuje pravo fyzické kontroly v misté realizace podporovaného opatreni, a to po
celou dobu administrace zadosti a nasledné i po celou dobu udrzitelnosti.
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- Fond je opravnén vyzadat si v prlibéhu administrace zadosti a nasledné ipo celou dobu
udrzitelnosti i dalsi podklady vyslovné neuvedené v zavaznych pokynech, a to zejména podklady
tykajici se technické, ekonomické a pravni problematiky predmétu podpory.

- Zadatel je povinen uchovavat viechny doklady a dokumenty, jakkoliv souvisejici s zadosti
o podporu a s realizaci podporovanych opatreni po celou dobu administrace a po celou dobu
udrzitelnosti.

- Zadatel je na zakladé pisemné vyzvy povinen poskytnout pozadovanou soudinnost pfi
verejnospravni kontrole a zpfistupnit v ramci provadéné kontroly nemovitost, jez je predmétem
dotace.

- Pri realizaci kontrol je postupovano v souladu s platnymi obecné zadvaznymi pravnimi piedpisy,
kontrolovano je zejména dodrzeni podminek programu.
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12 ZAKLADNI DEFINICE UZiVANYCH POJMU A ZKRATEK

Akceptace zadosti

Je administrativni krok a stav po provedené kontrole Uplnosti a formalni spravnosti a specifické kontrole,
a to za predpokladu, Ze pfi téchto kontrolach nejsou Fondem zjistény zadné nedostatky nebo jsou tyto
odstranény. Netyka se Zadosti podanych po realizaci.

Alokace
je objem financ¢nich prostredkd urcenych k rozdéleni v dané vyzvé.

Brownfield

je nemovitost (pozemek, objekt, aredl), kterd je nedostatecné vyuzivana, je zanedbana a pfipadné
i kontaminovana. Vznika jako pozUstatek priimyslové, zemédélské, rezidencni, vojenské ¢i jiné aktivity.
Seznam (evidence) brownfieldd je uveden v Narodni databazi brownfieldd dostupné na webovych
strankach agentury Czechlnvest.

Byt

je mistnost nebo soubor mistnosti, které jsou casti domu, tvofi obytny prostor a jsou uréeny a uzivany
k bydleni. Bytem je tedy pouze takovy prostor, ktery byl stavebnim Gfadem ,urcen” k bydleni, tj. takovy,
ktery byl zkolaudovan.

Bytova jednotka

zahrnuje byt jako prostorové oddélenou cast domu a podil na spolecnych &astech nemovité véci
vzajemné spojené a neoddélitelné. Bytova jednotka je véc nemovita.

Bytovy dum

je stavba pro bydleni, kterd ma ctyfi a vice bytovych jednotek a ve které vice nez polovina podlahové
plochy odpovidé pozadavkim na trvalé bydleni a je k tomuto Ucelu uréena a uzivéna. Za bytovy dim se
pro potfeby programu nepovazuji bytové domy, které jsou uzivany v rozporu s Ucelem ,trvalého bydleni”
(ubytovny, kancelare, rekreacni ubytovani apod.).

Stavajici bytové domy s vymezenymi (viz definice) fadové uspofadanymi bytovymi jednotkami, které
svoji stavebné technickou konstrukci a Ucelem uzivani odpovidaji fadovym rodinnym domudm, nemaji
spolecné prostory a jejich bytové jednotky stavebné technickymi parametry a Gcelem uzivani odpovidaji
rodinnym domudm, se pro potfeby programu povazuji za rodinné domy.

Ve spornych pripadech stanovi kategorii stavby, pro potieby fizeni o Zadosti o podporu, Fond.

Celkova dodana energie do budovy
celkova dodana energie do budovy ve smyslu vyhl. ¢. 264/2020 Sb., o energetické narocnosti budov, ve
znéni pozdéjsich predpist.

Celkova energeticky vztazna plocha (energeticky vztazna plocha)
definovéna zakonem ¢. 406/2000 Sb., o hospodareni energii, ve znéni pozdéjsich predpisu.

Doba udrzitelnosti
je doba, po kterou musi zadatel zachovat Ucel uzivani predmétu podpory, fadné jej uZivat a dodrzovat
podminky programu. Jeji délka je stanovena na 10 let ode dne vydani rozhodnuti.
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Elektricky zdroj (vytapéni)
Zdroj vyrabéjici teplo pouze za vyuziti Jouleova jevu v prvcich elektrického odporového ohrevu. Napf.
elektrokotle, el. pfimotopy, el. podlahové vytapéni, topna télesa v akumulacnich nadrzich apod.

Euro ucinnost stiidace
prdmérna ucinnost stfidace pod rdznym zatizenim ve stfedoevropskych klimatickych podminkach
stanovena dle CSN EN 50 530.

Extenzivni zelena stiecha

je obvykle nepochozi zelena stfecha s maximalni mirou autoregulace, schopna udrzet se v odpovidajici
kvalité bez pravidelné zalivky ajen s minimalni péci clovéka. Vegetaci tvofi rostliny s vysokou
regeneracni schopnosti, které jsou schopné se prizplisobit extrémnim podminkdm stanovisté (zejména
sukulenty a travy). Popis a pozadavky jsou uvedeny v dokumentu Standardy pro navrhovani, provadéni
a Udrzbu — Vegetacni souvrstvi zelenych stiech.

Fond
je Statni fond zivotniho prostiedi CR.

Hlavni zdroj tepla na vytapéni

je zdroj, ktery zajistuje nejvétsi podil dodavky tepla pro vytadpéni budovy za cely rok vzhledem ke viem
pfipadnym ostatnim zdrojlm a je pro tento Ucel pfiméfené dimenzovan. V pfipadé navrhovanych zdrojd
musi jeho jmenovity vykon kryt minimalné 60 % tepelné ztraty budovy. Pro novostavby (do 3 let od
dokonceni) je hlavni zdroj urcen v platném prikazu energetické naro¢nosti predlozeném ve stavebnim
fizeni.

Za hlavni zdroj nejsou povazovana prenosna topidla a jiné provizorné instalované zdroje.

Hybridni ménic

Ménic¢ urleny pro fotovoltaické systémy, ktery je vybaven soucasné fotovoltaickymi a bateriovymi
vstupy.

Instalovany vykon fotovoltaického systému
V pfipadé instalace modulll se stejnym typovym oznacenim se instalovany (Spickovy) vykon
fotovoltaického systému urci jako soucet jmenovitych (nominalnich) vykonl vsech instalovanych
fotovoltaickych moduld pri standardnich testovacich podminkach STC. Vykon fotovoltaického systému
se uvadi v kWp (kilowatty Spickového vykonu).

Inteligentni motorické fizeni
je automatické ovladani stinici techniky na zakladé vyhodnoceni dat z intenzity slunecniho zareni nebo
Casového denniho rezimu uzivatele a celoro¢niho pohybu slunce.

Intenzivni zelena stfecha

je typ zelené stfechy, jejiz charakter odpovidéa klasické zahradé s vysokymi pozadavky na pravidelnou
udrzbu, kdy se bézné predpoklada piné zavlazovani a hnojeni, seceni ¢i stiih. Vegetaci tvofi travniky,
trvalky, kefe istromy. Tento typ stfechy ma vy3si naroky na skladbu vegetacniho souvrstvi a na
zasobovani vodou a Zivinami. Tento typ zelené stfechy je podporovan pouze v pfipadé, zZe je zajisténo
zavlazovani mimo vodovodni fad (napf. akumulované srazkové vody). Popis a pozadavky jsou uvedeny
v dokumentu Standardy pro navrhovani, provadéni a idrzbu — Vegetacni souvrstvi zelenych strech.
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Kogeneracni jednotka
je zafizeni pro kombinovanou vyrobu tepla a elektrické energie.

Kotel na pevna paliva

zdroj tepla na spalovani pevnych paliv, ktery dodavé teplo do vodniho Ustfedniho topeni, aby bylo
mozné dosahnout vnitini teploty jednoho ¢i vice uzavienych prostor( a udrzet ji na pozadované Urovni,
pricemz tepelné ztraty do okoli tohoto zdroje maji byt minimalizovany.

Lokalni topidlo (spotfebic)

je zafizeni pro vytapéni prostord, které vydava teplo pfimym prenosem tepla nebo pfimym prenosem
tepla v kombinaci s ohfevem tekutiny, aby v uzavieném prostoru, v némz je zafizeni umisténo, bylo
dosazeno urcité Urovné tepelné pohody osob, pfipadné ve spojeni s vydejem tepla v jinych prostorech.

Nabyvatelem

bytové jednotky se pro Ulely programu rozumi ten, kdo ve lhdité 24 mésicl od kolaudace ¢i udéleni
souhlasu s uzivanim zakoupil a prevedl do svého vlastnictvi bytovou jednotku od prvniho vlastnika. Za
Zadatele v postaveni nabyvatele je povaZzovan také zéjemce o koupi bytové jednotky v novém bytovém
domu, ktery zdjem o koupi prokadze pisemnou dohodou uzavienou se stavebnikem nebo prvnim
vlastnikem tohoto domu. Podporu vsak Ize poskytnout vyhradné nabyvateli.

Obalka budovy

je ve smyslu zakona ¢. 406/2000 Sb., o hospodareni energii, ve znéni pozdéjsich predpisl, soubor viech
teplosménnych konstrukci na systémové hranici celé budovy nebo zény, které jsou vystaveny pfilehlému
prostredi, jez tvofi venkovni vzduch, pfilehla zemina, vnitini vzduch v pfilehlém nevytapéném prostoru,
sousedni nevytapéné budové nebo sousedni zéné budovy vytdpéné na nizsi vnitini navrhovou teplotu.
Plocha obélky budovy se stanovi z vnéjsich rozmér(i a uvazuje se v energetickych vypoctech.

Objem zasobniku
je soucet objeml vsech kapalin uvniti zasobniku tepla, tj. véetné pfipadnych objemd vnorenych
vymeénikd tepla ¢i zasobnikl teplé vody.

Obnovitelné zdroje energie (také jen ,0ZE")

jsou nefosilni prirodni zdroje energie, jimiz jsou energie vétru, energie slunecniho zareni, geotermalni
energie, energie vody, energie pldy, energie vzduchu, energie biomasy, energie skladkového plynu,
energie kalového plynu z Cistiren odpadnich vod a energie bioplynu.

Odborny posudek

ve smyslu § 4 odst. 3 zakona ¢. 388/1991 Sb., o Statnim fondu Zivotniho prostredi Ceské republiky, ve
znéni pozdéjsich predpisl, soubor dokumentl prokazujici spInéni energetickych a environmentalnich
pozadavkl programu. Obsahuje zejména projektovou dokumentaci a energetické hodnoceni budovy.
Pozadovany rozsah odborného posudku je stanoven v kapitole 7.

Odborny technicky dozor

je technicky dozor stavebnika, pfipadné autorsky dozor projektanta vykonavany dle § 152 odst. 4
stavebniho zakona a v pfipadech dle § 160 odst. 4 stavebniho zakona také stavbyvedouci. Vykonavat jej
mohou pouze autorizované osoby dle zakona ¢ 360/1992 Sb. o vykonu povolani autorizovanych
architektd a o vykonu povolani autorizovanych inzenyri atechnikd ¢&innych ve vystavbé, ve znéni
pozdéjsich predpisu.
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Osoba vykonavajici odborny technicky dozor, nesmi byt ve stietu zajmd, za ktery se povazuje zejména
pracovnépravni, smluvni nebo jiny vztah s dodavatelem. Pro Ucely programu je také vylouceno, aby
odborny technicky dozor vykonaval zadatel nebo jiny vlastnik ¢i stavebnik, popf. osoby jim blizké.

Pamatkové chranéna budova

je budova, kterd je ve smyslu zdkona ¢. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci, ve znéni pozdéjsich
predpist, kulturni pamatkou anebo neni kulturni pamatkou, ale nachazi se v pamatkové rezervaci,
pamatkové zoné nebo v ochranném pasmu kulturni pamatky, pamatkové rezervace nebo pamatkové
zony. Status pamatkové chranéné budovy se pfiznava, pokud by s ohledem na zajmy statni pamatkové
péce splnéni nékterych pozadavkd programu na energetickou naroénost této budovy vyrazné zménilo
jeji charakter nebo vzhled. Tuto skuteénost je zadatel povinen dolozit zdvaznym stanoviskem organu
statni pamatkové péce.

Podlahova plocha domu

pro ucel definice bytového domu je za podlahovou plochu domu povazovana celkové vnitini podlahova
plocha viech podlazi budovy vymezena vnitinim licem konstrukci tvoricich obalku budovy. Do této
plochy se zapocitava plocha schodist a Sachet v kazdém podlazi, kterym prochéazeji. Nezapocitavaji se
nepfistupné prostory a ¢asti mistnosti prochazejici pres vice podlazi.

Podporované opatieni
je opatreni nebo soubor opatreni, na néz je poskytovana podpora z programu.

Polointenzivni zelena strecha

je pfechodny typ mezi extenzivnimi a intenzivnimi stfechami. Vegetaci tvofi rostliny vhodné pro
extenzivni typ stfechy doplnéné o trvalky a dreviny. Tento typ stfechy ma vyssi naroky na skladbu
vegetacniho souvrstvi a na zdsobovani vodou a Zivinami. Popis a poZadavky jsou uvedeny v dokumentu
Standardy pro navrhovani, provadéni a adrzbu — Vegetacni souvrstvi zelenych strech.

Programy NZU
jsou program Nova zelena Usporam, vcetné jiz ukoncenych vyzev, program Nova zelena Usporam light,
program Nova zelena Usporam 2013 a program Zelena Usporam.

Prvnim vlastnikem bytového domu
se pro Ucely programu rozumi stavebnik, ktery dim radné dokoncil, a to pfi splnéni vSech ostatnich
podminek programu.

Pruvzdusnost obalky budovy nsp [h™]

je celkova intenzita vymény vzduchu pfi tlakovém rozdilu 50 Pa, stanovend experimentalné podle
CSN EN 1SO 9972 Tepelné chovéni budov — Stanoveni privzduinosti budov — Tlakova metoda, metoda
3 av souladu s metodickym pokynem k upfesnéni pravidel pro méreni priivzdusnosti obalky budovy.
Pro dfive provedena méreni dle CSN EN 13829 Tepelné chovani budov — Stanoveni privzduinosti budov
— Tlakovd metoda, metoda A av souladu s metodickym pokynem k upfesnéni pravidel pro méreni
pravzdusnosti obalky budovy.

Seznam vyrobku a technologii (také jen ,,SVT")

je seznam vybranych material(, vyrobkl a technologii. Tyto materidly, vyrobky a technologie splnuji
legislativni poZadavky pro uvedeni vyrobku na trh Ceské republiky a daléi programem predepsané
parametry (zejména technické). Vyrobky do SVT registruje jejich vyrobce/dodavatel zdarma, zaroven
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odpovida za spravnost a Uplnost zapsanych Udajl. Seznam vyrobk a technologii je veden Fondem a je
zverejnén na webovych strankach programu.

Solarni systém pro pripravu teplé vody
je solarni termicky systém s kolektorovym okruhem napojenym do zasobniku teplé vody.

Solarni systém pro pripravu teplé vody a pritapéni

je solarni termicky systém s kolektorovym okruhem napojenym na zasobnik tepla (otopné vody), kde je
pfiprava teplé vody feSena pres teplosménnou plochu uvnitf zasobniku tepla, pres externi vyménik tepla,
pfipadné v samostatném zésobniku teplé vody.

Stavba pro bydleni
je ve smyslu vyhlasky ¢. 501/2006 Sb., o obecnych pozadavcich na vyuzivani Uzemi, ve znéni pozdéjsich
predpisd, bytovy a bytovy dim, ktery je svym stavebnim usporadanim urcen pro trvalé bydleni.

Stavebnikem

se pro Ucely téchto zavaznych pokynl rozumi osoba, které bylo vydano stavebni povoleni na stavbu
bytového domu dle predlozené Zadosti o podporu, nebo osoba, kterd ohlasila provedeni stavby
takového bytového domu (oblast podpory B).

Systém fizeného vétrani se zpétnym ziskavanim tepla

je rovnotlaké vétraci zafizeni (tj. s nucenym pfivodem a odvodem vzduchu) se vzduchotechnickym
rozvodem napojenym na centralni vétraci jednotku se zpétnym ziskavanim tepla a elektronickou regulaci
otacek ventilatorG (centralni systém) Ci soustava lokalnich vétracich jednotek se zpétnym ziskavanim
tepla a elektronickou regulaci otacek ventilator bez vzduchotechnického rozvodu. Centralni vétraci
jednotka zpravidla zajistuje vyménu vzduchu prostfednictvim vzduchotechnickych rozvodl pro vice
mistnosti, zatimco decentralni jednotky zajistuji vyménu vzduchu pro jednu mistnost.

Systém vyuzivajici teplo z odpadnich vod
je zarizeni zajist'ujici vyuziti tepla z odpadni vody pro predehrev privadéné studené vody, popr. pro ohrev
teplé vody. Pfedavani tepla je zpravidla zajisténo pomoci vyméniku, popf. tepelného cerpadla.

Decentralni systém je urlen pro pfipojeni zpravidla k jednomu zafizovacimu predmétu (napf. sprse),
tomu odpovidaji i jeho technické parametry (maximalni pratok a dalsi). Zpravidla pracuje pratokové
a teplo z odpadni vody je pfimo vyuzivano pro predehrev studené vody pfivadéné obvykle ke stejnému
zafizovacimu predmétu.

Centralni systém je urcen pro vyuZzivani tepla odpadni vody zpravidla ze vSech zafizovacich pfedmétd
soucasné. Pro zajisténi vyssi efektivity mlze vyuzivat akumulaci a umoznuje tak vyuzit teplo z odpadni
vody i u jiného zafizovaciho pfedmétu.

Technologie pro Gcinnou optimalizaci fotovoltaického systému v zavislosti na zatézi
je technologie pro prizplsobeni kolektorového pole fotovoltaického systému a jeho zatéze za Ucelem
dosazeni maximalniho vykonu systému pfi proménlivych podminkach oslunéni (napf. MPPT).

Tepelné cerpadlo
je takovy zdroj energie, ktery odnimé nizkopotencialni teplo z nizsi teplotni hladiny vnéjsSiho prostredi
a predavéa ho kdalsimu vyuziti teplonosné latce na vyssi teplotni hladiné v lokalnich systémech
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napojenych na otopnou soustavu budovy zajistujicich dodavku tepla pro vytapéni a pfipadné i pfipravu
teplé vody.

Tepelnéizolacni material (¢i material se zlepSenymi tepelnéizola¢nimi vlastnostmi)
je materidl, jehoz deklarovana hodnota soucinitele tepelné vodivosti Ap je nizsi nebo rovna 0,100 W.m"
1 K—1

U¢inna soustava zasobovani tepelnou energii (USZTE)

je soustava zasobovani tepelnou energii, do které bylo v predchazejicim kalendarnim roce dodéano
alespon 50 % tepla z obnovitelnych zdrojd, 50 % tepla z druhotnych zdrojd, 75 % tepla z kombinované
vyroby tepla a elektfiny nebo 50 % tepla z kombinace uvedenych moznosti. Viz zakon ¢. 165/2012 Sb.
o podporovanych zdrojich energie a o zméné nékterych zakond, ve znéni pozdéjsich predpisd, § 2 pism.
v). Seznam téchto soustav je zverejfiovan Energetickym regulacnim Uradem.

Unikatni cislo zadosti

je jedine¢ny identifikator konkrétni zadosti o podporu, ktery je automaticky pridélovan AIS SFZP CR po
jejim Uspésném podani.

Uzemi NATURA 2000

je Uzemi evropsky vyznamnych lokalit nebo ptacich oblasti dle Casti Ctvrté zakona 114/1992 Sb., o
ochrané pfirody a krajiny. Budova, pro kterou je vyzadovano stanovisko podle § 45i odst. 1 zakona
114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny je budova, u které nebyl vylouen jeji vyznamny vliv na predmét
ochrany nebo celistvost Uzemi soustavy NATURA 2000. U takovéto budovy se nasledné provadi
hodnoceni vlivii podle § 45i zakona ¢. 114/1992 Sb. postupem podle zékona ¢. 100/2001 Sb. vyznamny
negativni vliv na predmét ochrany nebo celistvost evropsky vyznamné lokality nebo ptaci oblasti.

Vegetacni souvrstvi
je soubor funkénich vrstev, které svymi vlastnostmi a spolecnym plsobenim vytvafi vhodné a trvalé
prostiedi pro zivot a rlist rostlin.

Verejna podpora

je kazda podpora poskytnuta v jakékoliv formé statem nebo ze statnich prostfedkd, kterad narusuje nebo
muze narusit hospodarskou soutéz tim, ze zvyhodnuje urcité podniky nebo urcitd odvétvi vyroby, pokud
ovliviiuje obchod mezi clenskymi staty. Za statni prostredky se na zakladé judikatury EU povaZzuji i ostatni
verejné zdroje.

Vlastnikem
se pro Ucely téchto zavaznych pokyn( rozumi osoba vlastnici pfedmétnou stavbu, na které budou
provadéna podporovana opatreni podle zadosti o podporu.

Vymezena bytova jednotka
je bytova jednotka, kterd je evidovana v katastru nemovitosti dle § 3 odst. 1 pism. d), e) zdkona
€. 256/2013 Sb., o katastru nemovitosti, ve znéni pozdéjsich predpisu.

Vyplné otvort
je souhrnné technické oznaceni pro okna, stfeSni okna, dvere, svétliky a svétlovody.

Konstrukce zimnich zahrad jsou pro Ucely pro Ucely stanoveni podpory v programu povazovany za lehké
obvodové plasté. Podpora se neposkytuje na neuvedené typy vyplni, napf. garazova vrata.
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Vyzva

je vyzva k podavani zadosti o poskytnuti podpory v tomto dotacnim programu, vydana Ministerstvem
zivotniho prostredi. Obsahuje zakladni pravidla a podminky. Podminky jsou dale upresnény Zavaznymi
pokyny pro zadatele a pfijemce podpory (tento dokument).

Zasobnik zadosti

je seznam zadosti, které byly podany nad ramec aktualné disponibilnich financnich prostiedkl pro
danou vyzvu. Dojde-li k uvolnéni ¢&i navyseni financnich prostredk(, budou zadosti ze zasobniku
automaticky dle poradi, ve kterém byly do informacniho systému zaevidovany, zafazeny mezi aktivni
zadosti k dalsi administraci.

Zavazné pokyny pro zadatele a prijemce podpory v programu Nova zelena dsporam v ramci
programu HOUSEenerg Modernizaéniho fondu - Bytové domy (také jen , zavazné pokyny”)
uvadi podminky a postupy stanovené pro administraci Zddosti a poskytovani podpory v programu Nova
zelend Usporam financovaného z prostredkl Modernizacniho fondu. Pro ziskani podpory je nutné
postupovat dle zavaznych pokynt platnych pro pfislusnou vyzvu.

Zavérecné vyhodnoceni zadosti
je vyhodnoceni Zadatelem dolozené realizace podporovanych opatieni, které je provedeno povérenym
pracovnikem Fondu.

Zdroj na pevna paliva
je hlavni zdroj tepla na vytapéni budovy, ktery je urcen ke spalovani pevnych paliv.

Zelena strecha

je strecha, kterou pokryva vegetacni souvrstvi s vegetaci.

Zvlastné chranéné uzemi

je uzemi dle § 14 zdkona 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, tj. na Uzemi narodniho parku,

chranéné krajinné oblasti, narodni pfirodni rezervace, pfirodni rezervace, narodni pfirodni pamatky, nebo
pfirodni pamatky.

Zadatel

pro potfeby programu je Zadatelem osoba, kterd je v fadné podané Zadosti jako zadatel uvedena. Je
takto oznacovana po celou dobu administrace zadosti, a to i v pfipadech, kdy zakon predpokladéa uzivani
oznaceni ,prijemce podpory”.

Zadost

je zadost o poskytnuti podpory z programu Nova zelena Usporam.
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